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RESUMO
A inserc¸a˜o de unidades de Gerac¸a˜o Distribu´ıda nos sistemas de distri-
buic¸a˜o de energia ele´trica pode trazer diversas vantagens, mas tambe´m
implica em dificuldades operacionais devido principalmente a`s mudanc¸as
no fluxo de poteˆncia. A protec¸a˜o desses sistemas e´ um dos aspectos mais
impactados, pois seus projetos desde o estudo, compra de equipamentos
e ajustes sa˜o definidos de acordo com o fluxo de poteˆncia e valores de
curto-circuito. A complexidade dos estudos envolvidos na coordenac¸a˜o
dos rele´s devido ao grande nu´mero de novas situac¸o˜es a serem consi-
deradas pode ser ta˜o grande que tanto a rapidez quanto a seletividade
da protec¸a˜o podem ser prejudicadas. Este trabalho propo˜e uma abor-
dagem utilizando Sistema Multiagentes para a coordenac¸a˜o de rele´s de
sobrecorrente na protec¸a˜o de sistemas radiais com a inserc¸a˜o de gerac¸a˜o
distribu´ıda. A arquitetura proposta permite uma coordenac¸a˜o on-line
dos rele´s de sobrecorrente utilizando a comunicac¸a˜o entre os agentes,
eliminando a complexa tarefa do estudo de coordenac¸a˜o tradicional.
Para a avaliac¸a˜o do sistema proposto foram realizadas simulac¸o˜es em
um sistema-teste baseado em um sistema real com os ajustes disponibi-
lizados pela empresa distribuidora de energia e seus resultados compa-
rados ao tempo de atuac¸a˜o do sistema proposto. Os resultados mostram
um menor tempo de operac¸a˜o dos rele´s no sistema multiagente, princi-
palmente na protec¸a˜o de retaguarda, ale´m de possibilitar a aplicac¸a˜o da
func¸a˜o anti-ilhamento sem a necessidade de equipamentos adicionais.
Palavras-chave: Gerac¸a˜o Distribu´ıda, Protec¸a˜o de Sistemas de Dis-
tribuic¸a˜o Radiais, Rele´s de Sobrecorrente, Sistemas Multiagentes

ABSTRACT
The insertion of Distributed Generation units in distribution systems
has several advantages, but also might bring disadvantages mainly due
to power flow changes. The protection of these systems is one of the
most affected aspects, because their projects, from the study, equip-
ment’s purchase and settings are defined according to the power flow
and short-circuit levels. The complexity of the studies involved in the
coordination of the relays due to the large number of new situations to
be considered may be so large that speed and selectivity of protection
may be impaired. This dissertation proposes a Multi-agent System for
coordination of overcurrent relays for protection of radial systems in
the presence of distributed generation. The proposed architecture al-
lows online coordination of overcurrent relays using the communication
between agents, eliminating the complex task of traditional coordina-
tion study and improving protection efficacy. In order to evaluate the
proposed system, simulations were performed on a real system and the
data used to estimate the protection operation time of the real sys-
tem with the settings provided by the utility company. The same data
were applied in the proposed system and the results compared. Results
show a lower operating time of the overcurrent relays, especially in bac-
kup protection, and enables the application of anti-islanding function
without any additional equipment when using the proposed MAS.
Keywords: Distributed Generation. Radial Ditribution Systems Pro-
tection. Overcurrent Relays. Multi-agent Systems
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1 INTRODUC¸A˜O
1.1 CONSIDERAC¸O˜ES INICIAIS
Os avanc¸os da tecnologia e a rapidez das mudanc¸as dos cena´rios
vivenciados nas u´ltimas de´cadas sa˜o expressivamente notadas no cotidi-
ano, e para o setor ele´trico as redes inteligentes (smart grids) represen-
tam este avanc¸o. Elas sa˜o redes capazes de integrar de forma inteligente
as ac¸o˜es dos usua´rios (geradores, consumidores e os que possuem os dois
pape´is) a elas conectados para que de forma eficiente seja feito o for-
necimento sustenta´vel, econoˆmico e seguro da eletricidade [13]. Ale´m
de facilitar a inserc¸a˜o e operac¸a˜o de diferentes tipos de gerac¸a˜o, nela o
consumidor passa a ser um elemento ativo que pode ajustar seu uso de
energia atrave´s das novas informac¸o˜es fornecidas, baixar seus custos e
tambe´m escolher o tipo de energia que deseja comprar [14]. Para isso
sa˜o necessa´rias novas tecnologias com produtos e servic¸os inovadores
aliados ao monitoramento inteligente, controle e comunicac¸a˜o [13]. En-
tretanto, ate´ que se alcance este modelo, um longo caminho deve ser
percorrido. Ele teve in´ıcio com a inserc¸a˜o de unidades de gerac¸a˜o dis-
tribu´ıda (GD) nas redes de distribuic¸a˜o tradicionalmente radiais e com
fluxo de poteˆncia unidirecional (patamar atualmente ja´ dominado), e
passa pela adic¸a˜o em grande escala dessas unidades, e em seguida a
formac¸a˜o de microrredes. Mais adiante esta˜o as microrredes inteli-
gentes e em seguida as redes inteligentes como sendo a interconexa˜o
controlada dessas microrredes inteligentes.
A inserc¸a˜o de unidades de GD apresenta diversas vantagens ao
sistema e ao consumidor, pois sua instalac¸a˜o permite a`s empresas do
setor ele´trico o adiamento de investimentos em transmissa˜o e distri-
buic¸a˜o, reduc¸a˜o das perdas e melhora no controle de tensa˜o. Ale´m
disso, quando devidamente planejada sua instalac¸a˜o e operac¸a˜o, pos-
sui o potencial de melhorar a confiabilidade e a qualidade de energia.
A possibilidade de permitir a continuidade do fornecimento de energia
para uma regia˜o que foi isolada da rede de distribuic¸a˜o principal (modo
ilhado) e´ um dos grandes atrativos da sua adic¸a˜o no sistema. Para que
se permita a operac¸a˜o ilhada, controles de frequeˆncia e tensa˜o devem
ser garantidos, ale´m de um sistema de protec¸a˜o adaptado a esta nova
configurac¸a˜o [15]. A existeˆncia desses controles e func¸o˜es que permitam
o correto funcionamento do sistema possibilita a criac¸a˜o de microrredes
no sistema.
As microrredes podem ser entendidas como um sistema inte-
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grado entre as unidades de GD e va´rias cargas que operam de forma
autoˆnoma, com seguranc¸a e qualidade de energia, tanto conectado ou
separado da rede principal [14]. Tambe´m, pode-se colocar como uma
funcionalidade, mas na˜o pre´-requisito, de uma microrrede a possibi-
lidade do controle do despacho considerando otimizac¸a˜o na comercia-
lizac¸a˜o da energia de forma automatizada. Para isso, seriam necessa´rios
dispositivos com certo grau de inteligeˆncia para fazer esse gerencia-
mento. Um passo adiante seria incluir o consumidor como agente ativo
nesta rede, e aumentar as poss´ıveis funcionalidades para que se chegue
ao que muitos consideram ser o conceito de uma rede inteligente.
Entretanto, no panorama geral e principalmente no Brasil, a in-
serc¸a˜o de unidades de GD ao longo do sistema ainda representa um
problema em alguns aspectos, pois possui como uma desvantagem a al-
terac¸a˜o de uma caracter´ıstica importante no planejamento da operac¸a˜o
e protec¸a˜o do sistema de distribuic¸a˜o. Eles foram projetados de forma
radial com fluxo unidirecional das subestac¸o˜es para cargas, e as unida-
des de GD criam um fluxo bidirecional e valores alterados para correntes
de curto-circuito. Os equipamentos tradicionais na˜o possuem direcio-
nalidade e operam, em sua maioria, apenas com a ana´lise de corrente.
Ja´ o aumento dos n´ıveis de curto-circuito podem requerer a troca de
equipamentos de chaveamento. Assim, novos equipamentos e estudos
sa˜o necessa´rios para garantir a qualidade e seguranc¸a do sistema. No
caso dos rele´s de sobrecorrente, os novos equipamentos adquiridos pe-
las empresas sa˜o rele´s digitais [16], que possuem diversas vantagens,
entre elas a possibilidade de implementac¸a˜o de te´cnicas de inteligeˆncia
artificial, e uso de mais de um conjunto de ajustes. Entretanto, o uso
desses rele´s ainda esta´ sendo feito de forma tradicional. Com a inserc¸a˜o
de GD as situac¸o˜es a serem consideradas para o projeto do sistema
de protec¸a˜o podem ser ta˜o variadas que tornam esta tarefa bastante
complexa e muitas vezes a coordenac¸a˜o e rapidez da sua atuac¸a˜o sa˜o
prejudicadas. Ale´m disso, a operac¸a˜o ilhada, que representa um dos
grandes benef´ıcios da GD, e´ indesejada pela maioria das distribuidoras
por na˜o haver o controle necessa´rio para garantir a operac¸a˜o de forma
segura e com qualidade de fornecimento.
Tendo em vista que para a concretizac¸a˜o das redes inteligentes
a utilizac¸a˜o da inteligeˆncia artificial sera´ essencial, e que na atualidade
ainda existem problemas a serem resolvidos, ou aspectos melhorados, a
abordagem dos Sistemas Multiagentes para a soluc¸a˜o de alguns desses
problemas se mostra interessante. Os sistemas multiagentes sa˜o sis-
temas compostos por entidades denominadas agentes, que devem pos-
suir algum n´ıvel de inteligeˆncia, autonomia para agir e tomar deciso˜es
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sem a interfereˆncia de um operador, ale´m da capacidade de interac¸a˜o
e cooperac¸a˜o com outros agentes. A utilizac¸a˜o de Sistemas Multia-
gentes (SMA) em sistemas de protec¸a˜o se justifica pela sua natureza
distribu´ıda, onde cada dispositivo e´ responsa´vel pela protec¸a˜o de um
determinado equipamento do sistema. Tambe´m, os sistemas multia-
gentes oferecem escalabilidade e flexibilidade, caracter´ısticas essenciais
quando se trata de sistemas em constante mudanc¸a com a quantidade
de componentes quanto os sistemas de poteˆncia.
1.2 OBJETIVOS DESTE TRABALHO
O objetivo geral deste trabalho e´ propor uma arquitetura de
Sistema Multiagente para a coordenac¸a˜o dos rele´s de sobrecorrente em
sistemas de distribuic¸a˜o radiais com a inserc¸a˜o de gerac¸a˜o distribu´ıda.
Os objetivos espec´ıficos sa˜o listados abaixo:
• Estudo do sistema de protec¸a˜o tradicional e identificac¸a˜o dos prin-
cipais problemas enfrentados na a´rea de protec¸a˜o com a inserc¸a˜o
de unidades de GD nos sistemas de distribuic¸a˜o;
• Simulac¸a˜o de faltas em um sistema real para a ana´lise da operac¸a˜o
dos rele´s de sobrecorrente em diversas condic¸o˜es;
• Definic¸a˜o da arquitetura de um Sistema Multiagente para o tra-
tamento dos impactos na coordenac¸a˜o dos rele´s de sobrecorrente
em sistemas radiais com a inserc¸a˜o de unidades de GD;
• Desenvolvimento do sistema multiagente proposto na plataforma
JADE;
• Avaliac¸a˜o do desempenho do sistema desenvolvido atrave´s da
comparac¸a˜o dos resultados obtidos nas simulac¸o˜es com a operac¸a˜o
do sistema de protec¸a˜o real.
1.3 ORGANIZAC¸A˜O DA DISSERTAC¸A˜O
O cap´ıtulo 2 apresenta os aspectos gerais sobre a gerac¸a˜o dis-
tribu´ıda, discutindo suas vantagens e desvantagens. Em seguida sa˜o
abordadas algumas definic¸o˜es referentes a`s microrredes, seus compo-
nentes e funcionamento. Ao final do cap´ıtulo alguns projetos de mi-
crorredes pelo mundo sa˜o brevemente descritos.
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Os principais dispositivos dos sistemas de protec¸a˜o de distri-
buic¸a˜o sa˜o abordados no in´ıcio do cap´ıtulo 3. Tambe´m sa˜o explicados
os efeitos na coordenac¸a˜o dos rele´s de sobrecorrente com a inserc¸a˜o de
unidades de gerac¸a˜o distribu´ıda no sistema.
Os conceitos envolvendo agentes e os Sistemas Multiagentes sa˜o
explorados no cap´ıtulo 4, assim como seus principais tipos de orga-
nizac¸a˜o, formas de comunicac¸a˜o e funcionalidades. A revisa˜o bibli-
ogra´fica encontra-se no final deste cap´ıtulo, com as aplicac¸o˜es de siste-
mas multiagentes nos sistemas de poteˆncia.
No cap´ıtulo 5 e´ apresentada a arquitetura do Sistema Multia-
gente prosposta neste trabalho para a coordenac¸a˜o dos rele´s de sobre-
corrente em sistemas de distribuic¸a˜o radiais com inserc¸a˜o de gerac¸a˜o
distribu´ıda. Ale´m disso, sa˜o mostradas as funcionalidades espec´ıficas
dos SMA utilizadas neste trabalho.
As simulac¸o˜es realizadas e os resultados obtidos sa˜o mostrados
e discutidos no cap´ıtulo 6.
No cap´ıtulo 7 sa˜o apresentadas as principais concluso˜es e tambe´m
algumas sugesto˜es para trabalhos futuros.
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2 GERAC¸A˜O DISTRIBUI´DA E MICRORREDES
2.1 GERAC¸A˜O DISTRIBUI´DA
O termo gerac¸a˜o distribu´ıda ainda na˜o possui um conceito am-
plamente aceito, como pode ser verificado em alguns exemplos citados
abaixo:
O conceito adotado pelo CIGRE (The International Council on
Large Electric Systems) e´ de que a gerac¸a˜o distribu´ıda na˜o possui des-
pacho centralizado, tambe´m na˜o e´ planejada de forma centralizada,
geralmente e´ conectada a` rede de distribuic¸a˜o e possui capacidade in-
ferior a 50-100MW [17].
Ja´ o IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engine-
ers Inc.) define GD como a gerac¸a˜o de eletricidade com instalac¸o˜es
suficientemente menores que as plantas centrais, para que permita a
interconexa˜o em qualquer ponto pro´ximo aos centros de carga da rede
ele´trica existente [18].
O conceito de gerac¸a˜o distribu´ıda utilizado pela Ageˆncia Naci-
onal de Energia Ele´trica, ANEEL, nos Procedimentos de Distribuic¸a˜o
de Energia Ele´trica no Sistema Ele´trico Nacional (PRODIST) e´ de que
sa˜o unidades de gerac¸a˜o de energia ele´trica, na˜o importando a poteˆncia,
mas que devem ser conectadas diretamente na rede de distribuic¸a˜o ou
atrave´s de instalac¸o˜es de consumidores. Sua operac¸a˜o pode ser paralela
ou isolada e seu despacho pode ou na˜o ser feito pelo Operador Nacional
do Sistema Ele´trico (ONS) [19].
Destas definic¸o˜es pode-se extrair uma caracter´ıstica importante
da GD, que e´ ser uma unidade de gerac¸a˜o conectada a` rede ele´trica de
distribuic¸a˜o, consequentemente, pro´xima dos centros de carga. Com
isso, a operac¸a˜o da GD pode ter diversas finalidades nos sistemas de
distribuic¸a˜o, por exemplo atuando como uma reserva utilizada para
suprir a demanda nos picos de carga, ou a` disposic¸a˜o de cargas pri-
orita´rias para ser usada para momentos de faltas ou necessidades es-
pec´ıficas. Ale´m disso, pode funcionar como fonte de energia constante
para o auto consumo industrial, comercial ou residencial podendo ou
na˜o possuir produc¸a˜o excedente para comercializac¸a˜o.
Na gerac¸a˜o distribu´ıda diversas tecnologias com diferentes fontes
de energia teˆm sido aplicadas, dentre as quais se destacam:
• Geradores Eo´licos;
• Microturbinas a Ga´s;
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• Ce´lulas a Combust´ıvel;
• Paine´is Fotovoltaicos;
• Pequenas Centrais Hidroele´tricas (PCHs)
Na Figura 2.1 e´ representado um sistema demonstrando a loca-
lizac¸a˜o e variedade da gerac¸a˜o distribu´ıda.
Figura 2.1 – Sistema com gerac¸a˜o distribu´ıda [1]
2.1.1 Impactos da Gerac¸a˜o Distribu´ıda
A inserc¸a˜o de unidades de gerac¸a˜o distribu´ıda nos sistemas de
distribuic¸a˜o modifica na˜o somente a topologia da rede com consequeˆn-
cias como por exemplo a redistribuic¸a˜o do fluxo de poteˆncia, mas
tambe´m impacta em questo˜es ambientais e sociais. Esses impactos
possuem pontos positivos e negativos que sera˜o discutidos nas sec¸o˜es
seguintes.
2.1.1.1 Vantagens da Gerac¸a˜o Distribu´ıda
Questo˜es sociais
A gerac¸a˜o distribu´ıda possibilita o desenvolvimento local com
a gerac¸a˜o de empregos e aproveitamento de recursos dispon´ıveis na
regia˜o, possibilitando uma revitalizac¸a˜o das atividades econoˆmicas e
aumentando o volume de servic¸os [20]. Os parques eo´licas sa˜o um
exemplo onde os proprieta´rios das terras podem alugar parte da sua
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terra para a instalac¸a˜o de aerogeradores com pouca perda nas suas
a´reas cultiva´veis [21].
Outro ponto e´ a continuidade da energia em cargas priorita´rias
como hospitais e aeroportos, onde a gerac¸a˜o distribu´ıda pode dar su-
porte caso haja falha no fornecimento de energia ele´trica da conces-
siona´ria responsa´vel. A diversificac¸a˜o das fontes energe´ticas tambe´m
aumenta a continuidade retirando a dependeˆncia exclusiva de determi-
nados tipos de recurso, evitando ou ao menos reduzindo a necessidade
de racionamento em e´pocas de seca no Brasil.
Ainda, por se tratarem de unidades distribu´ıdas de menor porte,
existe a possibilidade de melhoria da qualidade do fornecimento de
energia em regio˜es remotas onde o atendimento e´ invia´vel ou preca´rio
por questo˜es ambientais ou econoˆmicas [21].
Questo˜es ambientais
As regulamentac¸o˜es ambientais esta˜o cada vez mais r´ıgidas quan-
to a` construc¸a˜o de novas centrais ele´tricas de grande porte e utilizac¸a˜o
de faixas de servida˜o para novas linhas de transmissa˜o, barreiras e difi-
culdades sa˜o impostas por organizac¸o˜es ambientais e pelo crescimento
da ocupac¸a˜o urbana. Com isso, investidores sa˜o induzidos a procurar
novas opc¸o˜es em fontes de energia mais limpas e com melhor relac¸a˜o
entre custo e eficieˆncia para garantir a aprovac¸a˜o e rapidez dos seus
projetos [21]. A instalac¸a˜o de unidades de GD no lugar de grandes
centrais de gerac¸a˜o e linhas de transmissa˜o minimiza os impactos am-
bientais.
Reduc¸a˜o de perdas
Quando propriamente localizada, a gerac¸a˜o distribu´ıda pode re-
duzir as perdas no sistema, funcionando da mesma maneira que bancos
de capacitores estrategicamente instalados para a minimizac¸a˜o das per-
das, mas alterando tanto o fluxo de poteˆncia ativa quanto reativa. Uma
reduc¸a˜o significativa pode ser alcanc¸ada em alimentadores com gran-
des perdas com o atendimento de 10-20% da demanda do alimentador
atrave´s de unidades de GD devidamente localizadas [15]. Caso a in-
serc¸a˜o de GD tenha como um dos objetivos a reduc¸a˜o de perdas no
sistema, faz-se necessa´rio um estudo para garantir que estes fiquem de-
vidamente situados. Pesquisas nesta a´rea esta˜o sendo feitas, como em
[22], onde e´ apresentado um algoritmo utilizando o me´todo primal-dual
de pontos interiores para solucionar fluxo de poteˆncia o´timo na˜o-linear
com o objetivo de otimizar a localizac¸a˜o e tamanho das unidades de
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gerac¸a˜o distribu´ıda para a minimizac¸a˜o das perdas no sistema, que
mostrou-se eficaz nos testes realizados.
Outro aspecto importante e´ que com o fornecimento de energia
pela GD pro´xima aos centros de carga, a quantidade de energia perdida
na transmissa˜o desde a gerac¸a˜o ate´ a carga e´ reduzida pois menor e´ a
poteˆncia demandada da fonte principal.
Suporte de tensa˜o
Os n´ıveis de tensa˜o em um sistema devem ser mantidos em torno
da tensa˜o nominal para garantir a qualidade de energia entregue ao
consumidor. Entretanto, flutuac¸o˜es de tensa˜o ocorrem e podem com-
prometer o bom funcionamento do sistema. Essas flutuac¸o˜es sa˜o geral-
mente maiores nos finais das linha e mais acentuadas caso haja uma
concentrac¸a˜o maior de carga nesta extremidade [23].
A possibilidade de alocar as unidades de GD em locais apropria-
dos e tambe´m fazer uma operac¸a˜o coordenada, colocando a GD gerando
mais quanto maior for o aumento da carga (localmente), permite que
haja um suporte para diminuic¸a˜o das flutuac¸o˜es de tensa˜o.
Al´ıvio de carregamento de transmissa˜o e distribuic¸a˜o
Com a possibilidade do suprimento parcial ou total da poteˆncia
reativa localmente atrave´s da GD, existe a reduc¸a˜o da corrente transmi-
tida para suprir a carga e tambe´m a diminuic¸a˜o da queda de tensa˜o na
linha de transmissa˜o. Consequentemente, existe a reduc¸a˜o das perdas,
o que melhora o fator de poteˆncia e com isso uma quantidade maior de
poteˆncia ativa pode ser transmitida.
Outro ponto e´ o al´ıvio direto no carregamento quando uma carga
passa a ser atendida pela gerac¸a˜o local, ou seja, menor e´ o fluxo de
poteˆncia no sistema, pois menos energia e´ fornecida pelas grandes cen-
trais. Isto fica mais evidente quando ha´ a necessidade de expansa˜o das
redes de transmissa˜o e distribuic¸a˜o para atender apenas aos picos de
demanda e com o uso de GD para atender aos hora´rios de ponta isto e´
evitado.
Assim, a reduc¸a˜o no carregamento permite que investimentos na
compra de novos equipamentos e construc¸a˜o de novas subestac¸o˜es e
alimentadores possam ser adiados ou ate´ mesmo evitados.
Possibilidade de aumento da confiabilidade
31
O aumento da continuidade de fornecimento esta´ ligado a pos-
sibilidade de ilhamento. A operac¸a˜o ilhada e´ quando uma ou mais
unidades de GD continuam o fornecimento de energia para as cargas
que esta˜o interligadas depois do interrompimento da ligac¸a˜o com a fonte
principal, como e´ ilustrado na Figura 2.2.
Figura 2.2 – Situac¸a˜o de ilhamento [2]
Na ocorreˆncia de uma falta existe o isolamento desta atrave´s do
corte do fornecimento de energia no local, o que para sistemas radi-
ais tradicionais significa, dependendo da localizac¸a˜o do equipamento
de chaveamento, o corte de energia para as cargas a` montante da falta
e tambe´m o corte do fornecimento a` jusante da falta. Entretanto, a
gerac¸a˜o distribu´ıda permite que se tenha uma gerac¸a˜o de retaguarda
local que possa assumir estas cargas (localizadas a` jusante da a´rea iso-
lada sob falta) enquanto o fornecimento principal na˜o e´ restabelecido.
Em contrapartida, para que este suporte seja eficaz, quesitos de qua-
lidade e seguranc¸a devem ser obedecidos, o que atualmente limita seu
uso.
2.1.1.2 Desvantagens da Gerac¸a˜o Distribu´ıda
A inserc¸a˜o de unidade de GD pode afetar tambe´m de forma
negativa o sistema. Ale´m disso, alguns dos pontos colocados como van-
tagens possuem tambe´m dificuldades para sua utilizac¸a˜o e sera˜o aqui
brevemente abordados.
Regulac¸a˜o de tensa˜o
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Conforme mencionado anteriormente, pode-se utilizar a GD para
melhorar os n´ıveis de tensa˜o com uma operac¸a˜o coordenada com a
variac¸a˜o de carga. Entretanto, existem casos em que esta coordenac¸a˜o
na˜o e´ poss´ıvel (ou na˜o deseja´vel), com a gerac¸a˜o variando de acordo
com o prec¸o da energia no mercado por exemplo. Nestes casos podem
ocorrer momentos em que a presenc¸a de GD piore o perfil de tensa˜o
quando comparado com o sistema sem ela, como num per´ıodo de carga
leve mas produc¸a˜o alta da GD [23].
Ainda, as pra´ticas de regulac¸a˜o de tensa˜o em sistemas radiais
consideram o fluxo de poteˆncia unidirecional partindo da subestac¸a˜o
para a carga, e a GD interfere nesse fluxo alterando a operac¸a˜o da
regulac¸a˜o e ate´ mesmo prejudicando sua eficieˆncia. Por exemplo, a
inserc¸a˜o de GD a` jusante de um LDC (Line Drop Compensation) pre´-
existente na rede pode causar o efeito contra´rio ao deseja´vel, quando a
produc¸a˜o da GD pode levar o LDC a uma determinac¸a˜o incorreta da
tensa˜o no final da linha e consequentemente uma compensac¸a˜o incor-
reta [15].
Impactos nos sistemas de protec¸a˜o
Tradicionalmente os sistemas de distribuic¸a˜o possuem uma to-
pologia radial com fluxo de poteˆncia unidirecional e com base nisto
sa˜o projetados e ajustados os equipamentos de protec¸a˜o como fus´ıveis,
religadores, seccionalizadoras, rele´s de sobrecorrente, etc.
Entretanto, quando uma ou mais unidades de GD sa˜o inseridas
na rede o fluxo passa a ser bidirecional alterando as condic¸o˜es de falta.
Ale´m disso, as faltas na˜o sa˜o mais isoladas com a abertura do circuito
apenas pelo lado da subestac¸a˜o, e´ necessa´rio tambe´m que se extinga
a contribuic¸a˜o das unidades de GD a` jusante da falta. Isso faz com
que sejam necessa´rios novos ajustes nos equipamentos ou ainda novos
dispositivos se tornam indispensa´veis, como e´ o caso da adic¸a˜o de rele´s
direcionais.
Outro ponto que interfere na protec¸a˜o e´ o aumento dos n´ıveis de
curto-circuito que pode fazer com que ocorra perda de coordenac¸a˜o da
protec¸a˜o do sistema pre´-existente ou mesmo que limites de operac¸a˜o de
alguns equipamentos sejam excedidos. Enta˜o, estudos sa˜o necessa´rios
para que se garanta uma adequac¸a˜o do sistema de protec¸a˜o perante as
novas condic¸o˜es da rede.
Para evitar ilhamentos indesejados sa˜o utilizadas func¸o˜es de ten-
sa˜o e frequeˆncia na protec¸a˜o do gerador da GD, mas em alguns casos
sa˜o necessa´rias protec¸o˜es adicionais anti-ilhamento [15].
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Como o impacto causado nos sistemas de protec¸a˜o com a in-
serc¸a˜o de unidade de gerac¸a˜o distribu´ıda e´ uma das motivac¸o˜es para o
desenvolvimento deste trabalho, este assunto sera´ melhor explorado no
pro´ximo cap´ıtulo.
Ilhamento Indesejado
Apesar de ser vantajosa sob diversos aspectos ja´ citados, a ope-
rac¸a˜o ilhada e´ atualmente indesejada na maioria das distribuidoras de
energia. Isso porque quando o sistema na˜o esta´ devidamente preparado
para tal situac¸a˜o podem ocorrer problemas com seguranc¸a e qualidade
no fornecimento de energia. A qualidade da energia entregue a`s cargas
ilhadas pode ficar comprometida devido ao “despreparo” das unida-
des de GD quanto a manutenc¸a˜o da carga com requisitos de tensa˜o
e frequeˆncia dentro dos limites aceita´veis. Ale´m disso, podem ocorrer
danos para os equipamentos da distribuidora, geradores e consumidores
no religamento na˜o esperado da ilha energizada com a rede [15].
Enquanto e´ esperado que na ocorreˆncia de uma interrupc¸a˜o de
fornecimento da rede central toda a GD naquele sistema seja desco-
nectada, ou seja, na˜o e´ permitida a operac¸a˜o ilhada, as equipes de
manutenc¸a˜o trabalham com esta premissa. Entretanto, caso haja al-
guma falha e alguma GD ainda esteja conectada, se´rios problemas de
seguranc¸a podem ocorrer, pois os trabalhadores consideram a rede de-
senergizada.
2.1.2 Evoluc¸a˜o no planejamento da distribuic¸a˜o ele´trica
Atualmente os procedimentos de operac¸a˜o do sistema na˜o per-
mitem o uso eficiente dos recursos oferecidos pela gerac¸a˜o distribu´ıda.
Os planos de contingeˆncia para lidar com situac¸o˜es de faltas na rede
distribuidora ou perdas de grandes unidades de gerac¸a˜o sa˜o efetua-
dos atrave´s de corte de carga ou mesmo desligamentos forc¸ados. Estes
planos sa˜o feitos mesmo havendo gerac¸a˜o local suficiente para o abaste-
cimento de pelo menos parte da carga desconectada, mas como na˜o ha´
devida coordenac¸a˜o e planejamento para garantir o controle e qualidade
da energia, a operac¸a˜o ilhada na˜o e´ autorizada.
Na Tabela 1 e´ apresentado um resumo do planejamento dos sis-
temas de distribuic¸a˜o considerando a sua abordagem tradicional no
passado e sua evoluc¸a˜o com a gerac¸a˜o distribu´ıda nos dias de hoje e no
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futuro com as microrredes [12].
Tabela 1 – Evoluc¸a˜o da abordagem do planejamento da distribuic¸a˜o
[12]
Passado Presente Futuro
Planejamento
Distribuic¸a˜o
Tradicional
Gerac¸a˜o Distribu´ıda Microrredes
Integrac¸a˜o da
gerac¸a˜o
Centralizada, gerac¸a˜o
de retaguarda
Descentralizada,
Baixa e Me´dia
penetrac¸a˜o de GD
Descentralizada,
Me´dia e Alta
penetrac¸a˜o de GD
Carga Sem diferenciac¸a˜o
Classificac¸a˜o das cargas baseada em
requisitos de qualidade e controle (cr´ıtica/na˜o
cr´ıtica, controla´vel/na˜o controla´vel)
Rede de
distribuic¸a˜o
Atendida pela
subestac¸a˜o, rede
passiva
Rede semi-ativa
Rede ativa, troca de
energia bi-direcional
Gerenciamento
de
contingeˆncia
Corte de carga
baseado em
frequeˆncia,
desligamento forc¸ado
Corte de carga,
desconecta GD
Ilhamento e operac¸a˜o
autoˆnoma,
compartilhamento de
energia.
Este processo de evoluc¸a˜o deve acompanhar as mudanc¸as nos
pensamentos da sociedade quanto a valores sociais e comerciais. Ou
seja, para que sejam feitam estas adaptac¸o˜es sa˜o necessa´rias novas tec-
nologias e tambe´m novos conceitos na seguranc¸a do sistema, meio ambi-
ente, qualidade da energia, custo do fornecimento e eficieˆncia energe´tica.
Ale´m disso, uma grande preocupac¸a˜o da sociedade atual e´ quanto a
sustentabilidade, sendo essa uma caracter´ıstica importante a ser apre-
sentada pelas novas tecnologias, aliada a` confiabilidade e boa relac¸a˜o
custo/eficieˆncia [24].
2.2 MICRORREDES
Segundo o IEEE, as microrredes (microgrids) sa˜o sistemas de
poteˆncia que possuem as seguintes caracter´ısticas [25]:
• possuem gerac¸a˜o distribu´ıda e carga;
• possuem a habilidade de desconectar-se do sistema principal e
operar em paralelo.
• incluem o sistema de poteˆncia local e podem incluir porc¸o˜es de
a´reas do sistema de principal.
35
• sa˜o intencionais e planejadas.
Ale´m da gerac¸a˜o distribu´ıda, outro componente importante de
uma microrrede e´ o dispositivo de armazenamento de energia. Es-
ses dispositivos funcionam como uma reserva acionada para equilibrar
gerac¸a˜o e carga auxiliando na qualidade da energia fornecida na micror-
rede. Eles permitem que as unidades de gerac¸a˜o distribu´ıda fornec¸am
energia constante e esta´vel mesmo com flutuac¸o˜es de carga. Tambe´m
auxiliam quando ha´ variac¸o˜es de energia prima´ria, como nas depen-
dentes de vento ou sol, fornecendo suporte de gerac¸a˜o. Na ocorreˆncia
de distu´rbios estes dispositivos garantem o fornecimento de energia ate´
que os geradores reserva estejam prontos para assumir a carga [26].
As principais tecnologias existentes atualmente como formas de
armazenamento sa˜o: baterias, supercapacitores e volantes de ine´rcia
(Flywheels). Os Flywheels esta˜o sendo considerados uma boa alterna-
tiva para suportar cargas cr´ıticas durante interrupc¸o˜es de fornecimento
no sistema ele´trico, pois apresentam uma resposta mais ra´pida que os
dispositivos de armazenamento eletroqu´ımicos [26].
A Figura 2.3 apresenta um exemplo de uma microrrede. Nela
observa-se primeiramente a existeˆncia de diferentes tecnologias na gera-
c¸a˜o de energia e tambe´m de um dispositivo de armazenamento. Tambe´m
existem os elementos de controle nas cargas e na gerac¸a˜o, ale´m de con-
troladores centrais e o gerenciador do sistema de distribuic¸a˜o. Este
conceito de microrrede com controle central e´ baseado no projeto Mi-
crogrids [3], melhor descrito na sec¸a˜o 2.2.1.
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LC
Dispositivo de 
armazenamento
LC
~ Co-geração
MC
Micro turbina
MC
Células combustívelMC AC
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~
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Figura 2.3 – Arquitetura de uma Microrrede [3]
O controle da microrrede e´ executado de forma hiera´rquica, com
o propo´sito de otimizar a operac¸a˜o do sistema em geral, fornecendo
uma integrac¸a˜o entre a unidades de GD da microrrede e o sistema
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de distribuic¸a˜o a` montante. Para isso sa˜o utilizados controladores lo-
cais de micro gerac¸a˜o (Micro Source Controllers - MC) e carga (Load
Controllers - LC), um controlador central da microrrede (MicroGrid
System Central Controller - MGCC) e um gerenciador do sistema de
distribuic¸a˜o (Distribution Management System - DMS).
O MC possui duas posic¸o˜es distintas, uma quando a microrrede
esta´ conectada na rede e outra quando ilhada. Na operac¸a˜o conectada
o seu funcionamento e´ ditado por ordens do MGCC, ja´ na operac¸a˜o
ilhada o MC possui autonomia para otimizar localmente a produc¸a˜o
de poteˆncia ativa e reativa. Informac¸o˜es locais sa˜o utilizadas para con-
trolar a tensa˜o e frequeˆncia da microrrede durante transito´rios. O LC
e´ instalado em cargas controla´veis e seu funcionamento e´ regido por
pol´ıticas de gerenciamento de demanda ou corte de carga tambe´m se-
guindo ordens do MGCC [3].
O MGCC e´ responsa´vel pela otimizac¸a˜o da operac¸a˜o da micror-
rede atuando na qualidade da energia fornecida e tambe´m objetivando
um melhor desempenho no mercado de energia. Para isso sa˜o utilizados
prec¸os do mercado de energia e poss´ıveis pedidos de gerenciamento de
demanda para determinar o montante de energia demandada do sis-
tema, otimizando a capacidade de produc¸a˜o local. E´ o MGCC que
envia ordens para os controles locais tanto de gerac¸a˜o como de carga,
ale´m de receber destes informac¸o˜es para monitorac¸a˜o [3].
O DMS e´ a ligac¸a˜o entre a microrrede e o resto do sistema, forne-
cendo o gerenciamento e controle das diversas microrredes conectadas
ao sistema de distribuic¸a˜o. Sua comunicac¸a˜o e´ direta com o MGCC
passando informac¸o˜es como prec¸os do mercado de energia, ou orde-
nando uma maior gerac¸a˜o da microrrede para suprir a carga de outra
a´rea do sistema em momento de contingeˆncia [3].
2.2.1 Projetos de Microrredes no mundo
O interesse em desenvolver tecnologias para o correto aprovei-
tamento dos benef´ıcios oferecidos pela gerac¸a˜o distribu´ıda atrave´s das
microrredes vem aumentando os investimentos em projetos nesta a´rea.
Pa´ıses como Estados Unidos, Japa˜o, Canada´ e membros da Unia˜o Eu-
rope´ia se destacam no investimento em projetos com foco nas micror-
redes, e nesta sec¸a˜o sera˜o apresentados alguns destes projetos. Para
maiores detalhes as refereˆncias [26] e [4] podem ser consultadas.
A Unia˜o Europe´ia (UE) tem aplicado grande esforc¸o no desen-
volvimento das microrredes atrave´s de fortes investimentos em projetos
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RD&D (Research, Development and Deployment) destinados exclusiva-
mente ao estudo do funcionamento e aprimoramento das microrredes.
Dois grandes projetos devem ser citados: Microgrids e More Microgrids.
O Microgrids: Large Scale Integration of Micro-Generation to
Low Voltage Grids (1999-2002) contou com a participac¸a˜o de 14 pa´ıses
da UE, representados por empresas de distribuic¸a˜o, universidades e
fabricantes. Este projeto teve como foco a operac¸a˜o de uma u´nica
microrrede e obteve sucesso ao demonstrar atrave´s de testes em labo-
rato´rio que a operac¸a˜o de uma microrrede e´ via´vel e tambe´m investigar
te´cnicas de controle apropriadas para esta operac¸a˜o [26]. Tambe´m fo-
ram criadas filosofias de operac¸a˜o da microrrede conectada e ilhada,
ale´m de esquemas de protec¸a˜o e aterramento [4].
O controle central da microrrede (MGCC) promove a operac¸a˜o
te´cnica e econoˆmica, interage com as cargas e micro gerac¸o˜es e gerencia
a demanda. Fornece tambe´m uma supervisa˜o do controle local para
cargas e micro gerac¸a˜o que podem ser interrompidas [4].
Na ilha de Kythnos, Gre´cia, foi instalado um projeto piloto do
Microgrids para testar estrate´gias de controle centralizado e descen-
tralizado no modo ilhado. Nela, 12 casas sa˜o abastecidas atrave´s de
uma gerac¸a˜o composta por duas plantas fotovoltaicas (10 kW e 2 kW),
um banco de baterias de 53 kWh e um grupo gerador diesel de 5 kW
[27]. Em 2008 foi instalado nesta ilha, na microrrede real, um Sistema
Multiagente para o controle inteligente de carga [28].
Dando continuidade nas pesquisas, em 2002 foi iniciado o pro-
jeto More Microgrids: Advanced Architectures and Control Concepts
for More Microgrids, com a participac¸a˜o de 11 pa´ıses da UE que in-
cluem universidades, fabricantes e tambe´m distribuidoras de energia.
Nele o objetivo, ale´m de continuar as pesquisas visando a melhora da
operac¸a˜o das microrredes, e´ estudar e avaliar novos conceitos de redes
considerando a crescente inserc¸a˜o de gerac¸a˜o distribu´ıda. Para isso, sa˜o
investigadas te´cnicas de controle e gerenciamento de multimicrorredes
(multimicrogrids) alternativas ale´m de diferentes topologias do sistema,
e tambe´m uma padronizac¸a˜o de protocolos te´cnicos e comerciais dessas
novas redes [26].
Ale´m dos projetos piloto citados, a Dinamarca, Ita´lia, Portugal
e Espanha tambe´m possuem instalac¸o˜es experimentais relacionadas ao
RD&D da Unia˜o Europeia. Investimentos nacionais e regionais da˜o
suporte a projetos no Reino Unido, Alemanha, Espanha, Holanda entre
outros [4].
Nos Estados Unidos o projeto mais conhecido na a´rea de mi-
crorredes e´ desenvolvido atrave´s do CERTS Consortium for Electric
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Reliability Solutions, que em 2002 criou o conceito de uma microrrede
CERTS. A ideia e´ criar uma microrrede capaz de operar normalmente
com o sistema e caso ocorra algum evento que prejudique a qualidade
da energia fornecida para as cargas, essa microrrede desconecta-se da
rede e garante o abastecimento e reconecta-se assim que o distu´rbio
for eliminado, de forma que estas manobras na˜o sejam sentidas pelos
consumidores [29].
A caracter´ıstica principal deste conceito que claramente o difere
do projeto Microgrids e´ a na˜o existeˆncia de um controlador principal, ou
seja, cada fonte e´ conectada “ponto-a-ponto” com o controle localizado
e na˜o ha´ uma entidade que receba essa informac¸a˜o e detenha o conheci-
mento do funcionamento de toda a microrrede [26]. Nela existem dois
principais componentes: uma chave esta´tica e fontes autoˆnomas. A
chave esta´tica possui a habilidade de isolar a microrrede de distu´rbios
no sistema como faltas ou perda de qualidade na energia. Isso trans-
fere a microrrede para um estado ilhado e de forma automa´tica ela e´
reconectada ao sistema quando poss´ıvel. Para atingir o sincronismo e´
monitorada a diferenc¸a de frequeˆncia entre a microrrede ilhada e a rede
de distribuic¸a˜o.
Ale´m de simulac¸o˜es em laborato´rios, o CERTS possui tambe´m
uma microrrede para testes na American Electric Power’s Walnut situ-
ada em Columbus, Ohio. O intuito dos testes e´ demonstrar o compor-
tamento dinaˆmico de cada componente da microrrede, como a transic¸a˜o
suave dos estados conectada, ilhada e reconectada, o funcionamento do
sistema de protec¸a˜o, resposta ra´pida da gerac¸a˜o, e tambe´m o rastrea-
mento de carga autoˆnomo [29].
No Japa˜o diversas pesquisas vem sendo realizadas e apoiadas
pela New Energy and Industrial Technology Development Organization
(NEDO), uma organizac¸a˜o que apoia projetos para a demonstrac¸a˜o do
funcionamento de microrredes em locac¸o˜es reais. Em 2005 foram insta-
ladas microrredes de treˆs projetos no Japa˜o: Projeto Aichi (atualmente
na Central Japan Airport City), Projeto Kyotango (Kyotango City) e
o Projeto Hachinohe (Hachinohe City) [30]. Esses projetos possuem
como um de seus objetivos o equil´ıbrio entre carga e gerac¸a˜o atrave´s
de sistemas de controle desenvolvidos [26].
Na Figura 2.4 pode ser observado um esquema´tico da microrrede
do Projeto Aomori, que possui como caracter´ıstica a existeˆncia de ape-
nas fontes de energia renova´veis (fotovoltaica, eo´lica e biomassa) para
o fornecimento de energia e calor. A planta de gerac¸a˜o consiste em
treˆs geradores a ga´s de 170 kW (510 kW no total), 50 kW em paine´is
fotovoltaicos, um banco de baterias de 100 kW e uma caldeira a bio-
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massa (madeira) com capacidade de 1,0 t/h [30]. Para fazer o controle
de carga e gerac¸a˜o e´ utilizada uma estrate´gia com treˆs etapas: um pla-
nejamento semanal de fornecimento e demanda, controle de despacho
econoˆmico a cada treˆs minutos e a cada segundo um controle de fluxo
de poteˆncia nos pontos de conexa˜o [26]. Com isso, no per´ıodo de No-
vembro de 2005 ate´ Julho de 2006 obteve-se uma reduc¸a˜o de 57,3% no
consumo de energia prima´ria e 47,8% de reduc¸a˜o na emissa˜o de carbono
[4] em relac¸a˜o aos valores antes da implantac¸a˜o dos controles.
Figura 2.4 – Microrrede do Projeto Aomori [4]
2.3 CONCLUSO˜ES
A utilizac¸a˜o da gerac¸a˜o distribu´ıda pode fornecer mais vantagens
do que as que atualmente esta˜o sendo obtidas na maioria das distribui-
doras brasileiras. O uso da GD esta´ limitado ao suprimento de algumas
cargas quando conectada a` rede de distribuic¸a˜o, na˜o podendo operar de
forma ilhada, para que na˜o se comprometa a qualidade de energia e a
seguranc¸a. Para que se possa usufruir de toda a sua capacidade, novas
tecnologias devem ser estudadas e criadas no intuito de transformar
esta rede passiva/semi-ativa em uma rede ativa e autoˆnoma.
Grandes projetos veˆm sendo desenvolvidos principalmente na
Europa, Estados Unidos e Japa˜o conforme mencionado neste cap´ıtulo, e
resultados promissores ja´ foram constatados em diversos casos. Aliado
a isto esta˜o os estudos quanto a` utilizac¸a˜o dos Sistemas Multiagentes,
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que fornece uma soluc¸a˜o que se adequa a`s necessidades e desafios im-
postos neste novo modelo de rede. Este assunto sera´ melhor explorado
no Cap´ıtulo 4 na sec¸a˜o 4.7.
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3 PROTEC¸A˜O DE SISTEMAS DE DISTRIBUIC¸A˜O
A operac¸a˜o do sistema de energia ele´trica visa manter o for-
necimento de energia com qualidade e operando de maneira segura e
econoˆmica. Entretanto, constantemente perturbac¸o˜es de diferentes na-
turezas, fenoˆmenos naturais ou falha em equipamentos, afetam o bom
funcionamento do sistema. Os sistemas de protec¸a˜o sa˜o os responsa´veis
por minimizar os danos causados por essas perturbac¸o˜es, tanto pro-
tegendo equipamentos de grande importaˆncia para o sistema ele´trico
(como geradores e transformadores de poteˆncia) como para garantir
que o menor nu´mero de consumidores seja afetado. Para isso a protec¸a˜o
de sistemas ele´tricos deve obedecer a treˆs principais quesitos:
• seletividade: a falta deve ser isolada de forma a minizar os danos,
isolando apenas a menor a´rea que contenha o defeito e garantindo
o fornecimento de energia no restante do sistema;
• rapidez: o isolamento da falta deve ocorrer o mais rapidamente
poss´ıvel;
• confiabilidade: a protec¸a˜o na˜o deve operar indevidamente quando
na˜o ha´ falta no sistema, assim como deve ser garantida sua ope-
rac¸a˜o na existeˆncia de uma falta.
Outro ponto importante e´ que o sistema deve ser economica-
mente via´vel, por isso na˜o adianta um sistema com diversos equipamen-
tos de protec¸a˜o que possui uma maior probabilidade de ser eficiente se
seu custo for muito alto. Para isso se fazem necessa´rios os estudos de
protec¸a˜o para planejar um sistema o mais eficiente poss´ıvel dentro de
um custo aceita´vel.
3.1 PROTEC¸A˜O DE SISTEMAS DE DISTRIBUIC¸A˜O TRADICIO-
NAIS
Os sistemas de distribuic¸a˜o convencionais sa˜o tradicionalmente
radiais, possuindo como caracter´ıstica principal o fluxo de energia uni-
direcional fluindo da fonte para as cargas. Estes sistemas sa˜o mais sim-
ples e mais econoˆmicos, mas possuem como desvantagem a alta taxa
de descontinuidade de fornecimento. Isso porque, para todos os con-
sumidores que esta˜o a` jusante de uma falta no seu alimentador, ramal
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ou na ocrreˆncia de uma falta que isole a subestac¸a˜o, o fornecimento e´
interrompido.
A caracter´ıstica radial com fluxo de energia unidirecional possui
a vantagem de permitir o uso de um sistema de protec¸a˜o com dispo-
sitivos mais simples que na˜o verificam direcionalidade, como fus´ıveis,
religadores e rele´s na˜o direcionais e que possuem sua operac¸a˜o baseada
na corrente que por eles flui.
Os dispositivos de protec¸a˜o mais utilizados nos sistemas de dis-
tribuic¸a˜o radiais sera˜o apresentados na subsec¸a˜o seguinte.
3.1.1 Equipamentos de Protec¸a˜o de Sistemas de Distribuic¸a˜o
3.1.1.1 Chave Fus´ıvel
Os fus´ıveis sa˜o dispositivos empregados na protec¸a˜o contra sobre-
correntes e curtos-circuitos, sendo que a interrupc¸a˜o de corrente e´ feita
de maneira su´bita. Uma grande vantagem deste dispositivo e´ que nele
esta˜o incorporadas tanto a func¸a˜o de detecc¸a˜o quanto de interrupc¸a˜o do
problema, tornando esta soluc¸a˜o mais economicamente atrativa quando
comparada a outros equipamentos que operam em conjunto como os
disjuntores e rele´s de protec¸a˜o (e equipamentos de medic¸a˜o necessa´rios).
Entretanto, apo´s a atuac¸a˜o do fus´ıvel e´ necessa´ria a reposic¸a˜o manual
deste elemento para a recomposic¸a˜o do sistema. A chave fus´ıvel e´ uti-
lizada em redes ae´reas de distribuic¸a˜o urbana e rural e tambe´m em
pequenas subestac¸o˜es de consumidores e de concessiona´rias [5].
As propriedades construtivas do fus´ıvel sa˜o tais que seu com-
portamento na˜o e´ alterado com a corrente nominal, mas quando uma
corrente for maior que o limite ma´ximo de na˜o fusa˜o o elo fus´ıvel deve
fundir, interrompendo a corrente de falta. O arco ele´trico que e´ for-
mado com a ionizac¸a˜o do ar e´ extinto com ac¸a˜o dos gases desionizantes
gerados no interior do tubo protetor que abriga o elo fus´ıvel que elevam
a rigidez diele´trica e impedem que haja reignic¸a˜o do arco ele´trico apo´s
a passagem da corrente por zero [31].
Os fus´ıveis possuem uma caracter´ıstica chamada tempo x cor-
rente, que mostra o tempo que este fus´ıvel leva para se fundir quando
por ele esta´ passando determinada corrente. Existem 3 tipos de fus´ıveis
de acordo com suas caracter´ısticas de curva de atuac¸a˜o tempo x cor-
rente, sa˜o eles [5]:
• Tipo H - utilizados na protec¸a˜o prima´ria de transformadores de
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distribuic¸a˜o e fabricados para correntes de ate´ 5A. Apresentam
uma atuac¸a˜o lenta para altas correntes, sendo considerados de
alto surto.
• Tipo K - utilizados na protec¸a˜o de redes ae´reas de distribuic¸a˜o
urbanas e rurais, e sa˜o considerados fus´ıveis de atuac¸a˜o ra´pida.
• Tipo T - principalmente utilizados na protec¸a˜o de ramais prima´rios
de redes ae´reas de distribuic¸a˜o, sa˜o considerados fus´ıveis de atu-
ac¸a˜o lenta.
Na Figura 3.1 e´ apresentado o gra´fico de curvas tempo x corrente
de fus´ıveis tipo K.
Figura 3.1 – Curva tempo x corrente dos elos fus´ıveis tipo K [5].
E´ atrave´s da caracter´ıstica tempo x corrente que a protec¸a˜o nas
redes de distribuic¸a˜o pode ser coordenada, conforme o exemplo da Fi-
gura 3.2.
O elo protetor e´ considerado aquele que se encontra mais pro´ximo
a` carga, enquanto o elo protegido se encontra a montante do elo protetor
[31].
Segundo [5], a regra seguida por norma para a coordenac¸a˜o entre
elos fus´ıveis e´ que o tempo ma´ximo total de interrupc¸a˜o do elo protetor
na˜o deve ser maior que 75% do tempo mı´nimo de fusa˜o do elo protegido.
Esta e´ uma margem de seguranc¸a para compensar alguns fatores como
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Figura 3.2 – Exemplo de protec¸a˜o de ramais de distribuic¸a˜o com fus´ı-
veis.
a variac¸a˜o dia´ria de temperatura do ambiente, pre´-aquecimento pela
corrente de carga, etc.
3.1.1.2 Religador
Os religadores automa´ticos sa˜o equipamentos de grande impor-
taˆncia para a operac¸a˜o dos sistemas de distribuic¸a˜o, pois seu modo de
funcionamento permite a diferenciac¸a˜o entre faltas permanentes e faltas
transito´rias. Essa caracter´ıstica traz como vantagem a diminuic¸a˜o de
tempo de fornecimento interrompido, atrave´s da reduc¸a˜o da necessidade
de deslocamento de equipes para a troca manual do elemento queimado
(caso do elo fus´ıvel, por exemplo).
Esse equipamento possui a capacidade de repetir as operac¸o˜es
de abertura e fechamento do circuito durante uma falta, sendo que
estas repetic¸o˜es podem ser de forma ra´pida ou retardada com uma
sequeˆncia previamente programada. Quando uma corrente anormal e´
sentida pelo religador seus contatos principais sa˜o abertos e, apo´s um
determinado tempo, chamado tempo de religamento, o religador, de
forma automa´tica, fecha seus contatos novamente. Caso a corrente de
falta persista, o religador inicia um novo ciclo de operac¸o˜es de abertura
e fechamento pre´-programadas. Sa˜o permitidas no ma´ximo 4 operac¸o˜es
que podem ser da seguinte forma [5]:
• uma operac¸a˜o de abertura ra´pida e treˆs retardadas;
• duas operac¸o˜es de abertura ra´pidas e duas retardadas;
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• treˆs operac¸o˜es de abertura ra´pidas e uma retardada;
• quatro operac¸o˜es ra´pidas.
Com isso, e´ poss´ıvel que se fac¸a uma coordenac¸a˜o associando reli-
gadores a elos fus´ıveis e/ou chaves seccionalizadoras para uma protec¸a˜o
mais eficiente e econoˆmica. A Figura 3.3 demonstra a utilizac¸a˜o combi-
nada de um religador, protegendo o alimentador prima´rio, enquanto os
fus´ıveis sa˜o utilizados para a protec¸a˜o dos alimentadores secunda´rios.
SE
Figura 3.3 – Exemplo de protec¸a˜o de ramais de distribuic¸a˜o com o
conjunto de religador e fus´ıveis.
De acordo com [5], para alcanc¸ar a coordenac¸a˜o entre o religador
e o elo fus´ıvel e´ necessa´rio seguir as seguintes regras:
• Valor da corrente mı´nima de curto-circuito entre fases em qual-
quer ponto a` jusante do elo fus´ıvel deve ser inferior a` corrente de
acionamento do religador;
• O religador deve, em geral, ser programado no ciclo de operac¸a˜o
de duas operac¸o˜es ra´pidas e duas retardadas;
• Tempo mı´nimo de fusa˜o do elo fus´ıvel para valores de corrente a`
jusante do seu ponto de instalac¸a˜o deve ser maior que o tempo
de abertura do religador na curva de caracter´ıstica ra´pida;
• Tempo de abertura do elo fus´ıvel para valores de corrente a ju-
sante do seu ponto de instalac¸a˜o deve ser inferior ao tempo de
abertura do religador na curva retardada, considerando o religa-
dor programado para duas operac¸o˜es retardadas.
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Assim, na ocorreˆncia de uma falta tempora´ria a operac¸a˜o ra´pida
do religador impede a queima dos elos fus´ıveis nos ramais secunda´rios,
garantindo que na˜o haja interrupc¸a˜o desnecessa´ria de fornecimento
para os consumidores. Ale´m disso, o elo fus´ıvel opera para faltas per-
manentes a` jusante de seu ponto de instalac¸a˜o, interrompendo o forne-
cimento de energia apenas para o seu ramal secunda´rio.
3.1.1.3 Chave Seccionalizadora
A chave seccionalizadora e´ um dispositivo empregado em con-
junto com religadores na protec¸a˜o de ramais do sistema de distribuic¸a˜o,
pois ela na˜o interrompe a corrente de defeito, mas sim e´ feita uma co-
ordenac¸a˜o com o religador para melhorar a seletividade.
A instalac¸a˜o da chave seccionalizadora e´ feita em se´rie com o
religador no lado da carga, conforme Figura 3.4. Sua operac¸a˜o ocorre
atrave´s da contagem de interrupc¸o˜es feitas pelo religador. Assim, a
cada interrupc¸a˜o da corrente de falta feita pelo religador, a chave secci-
onalizadora conta uma interrupc¸a˜o, e depois de um nu´mero pre´-definido
de interrupc¸o˜es (uma, duas, ou treˆs) ela abre seus contatos no momento
em que a corrente passando por ela e´ menor que um determinado valor
e antes da abertura definitiva do religador. Com isso, um trecho sob
falta permanente pode ser isolado, enquanto o religador e os outros
trechos em situac¸a˜o normal permanecem energizados [31].
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Figura 3.4 – Exemplo de protec¸a˜o de ramais de distribuic¸a˜o com o
conjunto de religador, chave seccionalizadora e fus´ıveis.
Algumas vantagens do uso da chave seccionalizadora em con-
junto com os religadores segundo [31] sa˜o:
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• Por na˜o possuir curvas caracter´ısticas tempo x corrente, na˜o sa˜o
necessa´rios estudos de curvas, o que simplifica os estudos de co-
ordenac¸a˜o da protec¸a˜o.
• Possibilidade de aplicac¸a˜o entre dois dispositivos de protec¸a˜o que
apresentam curvas tempo x corrente e que na˜o ha´ a possibilidade
de instalac¸a˜o de um outro dispositivo tambe´m com esta carac-
ter´ıstica por perdas de coordenac¸a˜o;
• Ra´pida normalizac¸a˜o do sistema devido ao fa´cil rearme de seus
contatos;
• Desligamento tripolar simultaˆneo, em contrapartida ao elo fus´ıvel
que isola monofasicamente;
• Flexibilidade operacional pela possibilidade de operac¸a˜o como
chave de manobra sob carga.
Como ja´ dito, esta chave funciona associada ao religador para
a interrupc¸a˜o de faltas por na˜o eliminar a corrente de defeito. Entre-
tanto, ela e´ capaz de interromper correntes ate´ sua corrente nominal, o
que permite sua utilizac¸a˜o como chave de manobra para seccionamento
manual sob carga.
3.1.1.4 Disjuntor
Os disjuntores sa˜o dispositivos projetados para conduzir e inter-
romper correntes em condic¸o˜es normais e tambe´m em condic¸o˜es anor-
mais por um tempo determinado. Sa˜o equipamentos que, para a func¸a˜o
da protec¸a˜o, devem ser associados a` rele´s que identificam o defeito e
enviam, de acordo com seus ajustes, o comando de abertura para o
disjuntor [5].
Para que se possa especificar corretamente o disjuntor a ser uti-
lizado, e´ necessa´rio que se considere diversas caracter´ısticas, sendo as
principais [31]:
• Capacidade de ruptura: Capacidade de interromper a corrente
ele´trica sem causar danos aos contatos; expressa em kVA;
• Tensa˜o nominal: Tensa˜o pelo qual o disjuntor foi projetado e
constru´ıdo, que determina as caracter´ısticas dos isoladores, afas-
tamentos, etc. Ela deve ser igual a` tensa˜o ma´xima de operac¸a˜o
do sistema na qual o disjuntor e´ previsto operar;
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• Intensidade de corrente nominal: E´ a corrente que deve circular
permanentemente no disjuntor sem causar aquecimentos excessi-
vos;
• Capacidade de fechamento: Capacidade de fechar o circuito, ex-
pressa em kVA;
• Contatos: e´ a intensidade de corrente nominal que determina a
sec¸a˜o dos contatos.
A interrupc¸a˜o de uma corrente e´ dada pela abertura dos contatos
que esta˜o conduzindo esta corrente ele´trica, mas com a separac¸a˜o dos
contatos ha´ a formac¸a˜o de um arco ele´trico, que deve ser extinto o mais
ra´pido poss´ıvel. Os tipos construtivos de disjuntor dependem dos meios
que sa˜o utilizados para a extinc¸a˜o do arco ele´trico, sa˜o eles [5][31]:
• Disjuntores a o´leo;
• Disjuntores a sopro magne´tico;
• Disjuntores a va´cuo;
• Disjuntores a SF6;
• Disjuntores a ar comprimido.
3.1.1.5 Rele´ de Sobrecorrente
Os rele´s em geral sa˜o equipamentos que funcionam como sensores
que monitoram a operac¸a˜o do sistema ele´trico. Sua func¸a˜o primordial
e´ identificar os defeitos, localiza´-los e alertar ao operador do sistema,
tendo algumas vezes o disparo sonoro de alarmes ou, como e´ o caso
da protec¸a˜o de alimentadores, enviando comandos de abertura para o
disjuntor para isolar o defeito [16].
Durante de´cadas os rele´s eletromecaˆnicos eram u´nicos e absolu-
tos no comando dos sistemas de protec¸a˜o, mas com o avanc¸o da tec-
nologia surgiram os rele´s eletroˆnicos (que tiverem um per´ıodo curto
de utilizac¸a˜o) e em seguida os rele´s digitais apareceram apresentando
diversas vantagens como maior velocidade, melhor sensibilidade, in-
terface amiga´vel, acesso remoto, armazenamento de informac¸o˜es, etc.
Atualmente os rele´s digitais dominam o setor ele´trico de poteˆncia, mas
todos os rele´s possuem as mesmas caracter´ısitcas funcionais e mesmos
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requisitos ba´sicos. As grandezas de entrada sa˜o iguais para os treˆs ti-
pos de rele´s, que sa˜o analo´gicas oriundas dos equipamentos de medic¸a˜o
(Transformadores de Corrente - TC e Transformadores de Potencial -
TP), entretanto, nos digitais elas sa˜o convertidas em sinais digitais para
enta˜o serem processadas pelos microprocessadores [5]. Outra grande
vantagem dos rele´s digitais e´ a possibilidade de implementac¸a˜o de fer-
ramentas inteligentes, como e´ o caso da proposta do presente trabalho.
Os rele´s de sobrecorrente sa˜o amplamente utilizados na protec¸a˜o
de elementos do sistema de poteˆncia como transformadores, linhas de
transmissa˜o, etc. Sua utilizac¸a˜o e´ geralmente combinada com outros
equipamentos de protec¸a˜o, como quando aplicado na protec¸a˜o de ali-
mentadores, onde sa˜o associados tanto religadores quanto fus´ıveis. Ja´
na protec¸a˜o de linhas de transmissa˜o e sistemas de distribuic¸a˜o em anel
os rele´s de sobrecorrente sa˜o combinados com o rele´ direcional para ofe-
recer a correta protec¸a˜o para este tipo de sistema.
O rele´ de sobrecorrente atua quando por ele passar uma corrente
maior que seu ajuste. Sua atuac¸a˜o pode ser instantaˆnea (Rele´ de So-
brecorrente Instantaˆneo - 50) ou temporizada (Rele´ de Sobrecorrente
Temporizado - 51) por tempo definido ou tempo inverso.
O pickup e´ o menor valor da corrente ajustada que passa pelo
rele´ que inicia sua operac¸a˜o. No caso da unidade instantaˆnea, quando
a corrente sentida pelo rele´ ultrapassar o pickup ajustado, o rele´ atua.
Ja´ para o tempo definido, para uma corrente acima da corrente de
acionamento havera´ um tempo para a sua atuac¸a˜o, mas para qualquer
valor de corrente este tempo sera´ o mesmo. Para a atuac¸a˜o temporizada
por tempo inverso sa˜o observados basicamente dois paraˆmetros: o dial
de tempo (mais usualmente utilizado o termo em ingleˆs Time Dial -
TD), e o tipo de curva de tempo inverso do rele´. O TD e´ escolhido de
acordo com a temporizac¸a˜o desejada, sendo que este indica a curva de
atuac¸a˜o do rele´ de acordo com os mu´ltiplos de pickup (quantas vezes a
corrente sentida e´ maior que a de ajuste) versus o tempo de atuac¸a˜o.
Este ajuste que torna a atuac¸a˜o do rele´ mais ou menos ra´pida. A curva
de tempo inverso do rele´ pode ter diferentes declividades, sendo as
mais usuais a normal inversa, muito inversa ou extremamente inversa.
Essa curva expressa as caracter´ısticas de resposta do rele´ em func¸a˜o
dos mu´ltiplos de pickup versus o tempo de atuac¸a˜o, para cada TD. Na
Figura 3.5 podem ser verificados 5 exemplos de curvas de atuac¸a˜o de
rele´s temporizados.
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Figura 3.5 – Exemplos de curvas de rele´s temporizados [5].
3.2 IMPACTOS NA COORDENAC¸A˜O DE RELE´S DE SOBRECOR-
RENTE NA PROTEC¸A˜O DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIC¸A˜O
RADIAIS COM A INSERC¸A˜O DE GERAC¸A˜O DISTRIBUI´DA
Os rele´s de sobrecorrente sa˜o coordenados para oferecer protec¸a˜o
de retaguarda ao elemento vizinho, mas a seletividade desejada deve ser
mantida. Por isso, esses rele´s sa˜o coordenados em pares, chamados de
rele´s prima´rios e de retaguarda. O rele´ prima´rio pode ter mais de um
rele´ de retaguarda, e cada par de rele´ prima´rio e de retaguarda deve ser
coordenado. Na coordenac¸a˜o de rele´s de sobrecorrente, o uso da mesma
curva de tempo inverso com diferentes TDs para ajustar os rele´s que
ja´ esta˜o coordenados para a ma´xima corrente de falta, garante que em
casos de faltas com correntes menores eles estara˜o tambe´m coordenados
[16].
A Figura 3.6 mostra um alimentador protegido pelos rele´s R1,
R2, e R3 e sua coordenac¸a˜o e´ ilustrada na Figura 3.7. Para uma falta
na linha 3, os 3 rele´s sentem a mesma corrente, mas para garantir a
seletividade, R3 deve operar primeiro e R2 deve oferecer a protec¸a˜o de
retaguarda com um tempo de operac¸a˜o maior que R3, e R1 garante a
protec¸a˜o de retaguarda para R2 da mesma forma. O intervalo de tempo
de operac¸a˜o para a coordenac¸a˜o deve considerar fatores como tempo
de abertura dos disjuntores, atrasos de equipamentos e uma margem
de seguranc¸a, sendo que para rele´s digitais um tempo de coordenac¸a˜o
de 200 ou 300 ms e´ geralmente utilizado [32].
Para explorar as diferenc¸as na coordenac¸a˜o da protec¸a˜o, 2 uni-
dades de gerac¸a˜o distribu´ıda foram adicionadas ao sistema conforme
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Figura 3.6 – Protec¸a˜o de linhas de distribuic¸a˜o com rele´s de sobrecor-
rente em sistemas tradicionais.
Figura 3.7 – Coordenac¸a˜o de rele´s de sobrecorrente em sistemas tradi-
cionais.
mostrado na Figura 3.8.
Uma das mudanc¸as com a adic¸a˜o da GD e´ que ha´ uma redis-
tribuic¸a˜o do fluxo e ha´ agora a possibilidade de fluxo bi-direcional no
alimentador, e com isso rele´s direcionais tornam-se necessa´rios. Ale´m
disso, a corrente de falta que e´ sentida pelos rele´s na˜o e´ apenas maior,
o que implica mudanc¸a nos ajustes, mas tambe´m a corrente que passa
por cada rele´ depende da localizac¸a˜o da falta e enta˜o os valores podem
ser diferentes uns dos outros. E´ va´lido lembrar que correntes de falta
dependem das capacidades de gerac¸a˜o de cada unidade.
Para observar alguns poss´ıveis problemas de coordenac¸a˜o, e´ su-
posta uma falta na linha 3 (ou qualquer outro ponto a` montante).
Devido a` existeˆncia do GD1 o rele´ R3 sentira´ uma corrente maior que
R1 e R2 (que nesta situac¸a˜o sentem a mesma corrente) e o esquema de
operac¸a˜o pode ser verificado na Figura 3.9. Neste caso, o u´nico pro-
blema ocorre na protec¸a˜o de retaguarda do R3, que se falhar, R2 levara´
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Figura 3.8 – Protec¸a˜o de linhas de distribuic¸a˜o tradicional com rele´s de
sobrecorrente com adic¸a˜o de gerac¸a˜o distribu´ıda.
muito tempo para operar, mas isto e´ facilmente ajusta´vel. Entretanto,
se uma falta ocorre na linha 1 o rele´ R1 sentira´ uma corrente maior
vinda do sistema principal, seguido do rele´ R2 que sente a corrente das
unidades GD1 e GD2 e por u´ltimo R3 que sente apenas a corrente ge-
rada por GD2. Neste caso, como pode ser visto no esquema da Figura
3.10, R1 opera primeiro, mas para o isolamento da falta pela gerac¸a˜o
distribu´ıda, o rele´ R3 opera antes de R2, o que demonstra uma falta
de coordenac¸a˜o.
Figura 3.9 – Atuac¸a˜o dos rele´s de sobrecorrente no caso de falta na
linha 3.
O aumento do nu´mero de unidades de GD e consequentemente o
aumento de possibilidades de correntes de falta forc¸a uma diminuic¸a˜o
na velocidade do tempo de operac¸a˜o dos rele´s para que se mantenha
a coordenac¸a˜o. Ale´m disso, em alguns casos, com a diversidade de si-
tuac¸o˜es a serem consideradas, a coordenac¸a˜o se torna muito complexa
ou ate´ mesmo imposs´ıvel de ser alcanc¸ada em todos os pontos do sis-
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Figura 3.10 – Atuac¸a˜o dos rele´s de sobrecorrente no caso de falta na
linha 1.
tema o que compromete a seletividade.
3.3 CONCLUSO˜ES
A caracter´ıstica do fluxo de poteˆncia unidirecional dos sistemas
de distribuic¸a˜o radiais sem a presenc¸a de gerac¸a˜o distribu´ıda possibilita
que a protec¸a˜o tradicional seja mais simples e econoˆmica. Isso porque os
equipamentos na˜o necessitam verificar a direcionalidade das correntes
de falta, e tambe´m para a sua coordenac¸a˜o os estudos precisam ser fei-
tos apenas considerando uma contribuic¸a˜o para as faltas. Entretanto,
quando se insere uma ou mais unidades de GD, o fluxo de poteˆncia
passa a ser bidirecional e modifica as correntes de curto-circuito. Essas
mudanc¸as afetam a coordenac¸a˜o da protec¸a˜o pre´-existente e muitas ve-
zes implicam na necessidade de substituic¸a˜o de equipamentos. Os rele´s
de sobrecorrente digitais, que sa˜o utilizados em conjunto com os dis-
juntores, possibilitam a aplicac¸a˜o de te´cnicas de inteligeˆncia artificial,
o que permite o uso do SMA proposto neste trabalho para a soluc¸a˜o de
problemas atuais e serve como uma alternativa para problemas futuros.
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4 SISTEMAS MULTIAGENTES
Pesquisas na a´rea de Inteligeˆncia Artificial sempre proporciona-
ram grandes contribuic¸o˜es para resoluc¸a˜o de problemas e melhorias em
sistemas de poteˆncia, entretanto, alguns desses problemas possuem ca-
racter´ısticas que se tornam barreiras para soluc¸o˜es tradicionais ou as
limitam, como por exemplo, grande complexidade, escalabilidade e fle-
xibilidade. Com isso, novos ramos de pesquisa surgiram para lidar com
estes limites, entre eles a Inteligeˆncia Artificial Distribu´ıda (IAD) que
visa resolver problemas de uma forma descentralizada. Desta forma,
tanto o problema pode ser subdividido e distribu´ıdo entre as entidades
para que cada um resolva uma parte, ou a soluc¸a˜o surge da junc¸a˜o de
conhecimento de cada entidade para resolver um u´nico problema mais
complexo.
Estudos recentes de IAD teˆm se concentrado nos Sistemas Mul-
tiagentes e aliado a` evoluc¸a˜o tecnolo´gica, esta abordagem tem se mos-
trado bastante promissora para lidar com os atuais desafios. Na a´rea de
sistemas de poteˆncia muitas pesquisas esta˜o sendo feitas tanto para me-
lhorar o desempenho de sistemas em determinadas tarefas, diagno´sticos
de faltas por exemplo, como para criar soluc¸o˜es para problemas futuros,
que e´ o caso das smart-grids.
Neste cap´ıtulo sera´ feita uma revisa˜o de conceitos importantes
para o entendimento dos Sistemas Multiagentes com uma explanac¸a˜o do
que sa˜o, para o que servem, como funcionam e como sa˜o criados. Com
isso e´ poss´ıvel uma melhor percepc¸a˜o do trabalho que foi desenvolvido
utilizando esta abordagem.
4.1 O QUE SA˜O AGENTES
Na˜o existe uma definic¸a˜o universalmente aceita para o termo
agente dentre os diversos autores da a´rea de Inteligeˆncia Artificial Dis-
tribu´ıda (IAD), isso porque esta definic¸a˜o esta´ diretamente relacionada
com a sua aplicac¸a˜o. Alguns conceitos sa˜o apresentados a seguir:
Segundo [33], um agente e´ qualquer entidade que perceba um
ambiente atrave´s de sensores, execute tarefas de processamento de in-
formac¸o˜es e de conhecimento e atue sobre o ambiente atrave´s de atu-
adores. Nesta definic¸a˜o a noc¸a˜o de ambiente, sensores e atuadores e´
muito vaga e permite interpretar qualquer programa computacional
como sendo um agente se considerado que receber entrada esta´ associ-
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ada a qualquer ac¸a˜o sensorial e produzir sa´ıda como qualquer ac¸a˜o de
atuac¸a˜o no mundo. Todos os agentes de software sa˜o programas com-
putacionais, mas nem todos os programas computacionais sa˜o agentes
[34]. Para que seja poss´ıvel diferenciar agentes de outros programas
computacionais faz-se necessa´rio a definic¸a˜o de algumas propriedades
fundamentais em um agente.
Em [35] a definic¸a˜o de agentes e´ dividida em noc¸a˜o fraca e noc¸a˜o
forte de agentes. Na noc¸a˜o fraca o agente e´ um hardware ou (mais
usual) software que possui as seguintes propriedades:
• Autonomia: os agentes operam sem uma intervenc¸a˜o direta do
usua´rio e possuem em algum n´ıvel o controle sobre suas ac¸o˜es;
• Habilidade social: os agentes interagem com outros agentes atrave´s
de uma linguagem de comunicac¸a˜o de agentes (agent communi-
cation language – ACL);
• Reatividade: os agentes percebem o seu ambiente (seja ele f´ısico
ou virtual) e reage a ele.
• Pro´-atividade: os agentes ale´m de reagir ao ambiente tambe´m sa˜o
capazes de tomar a iniciativa para realizar sua tarefa de acordo
com seus objetivos.
A noc¸a˜o forte e´ mais utilizada por pesquisadores na a´rea de In-
teligeˆncia Artificial (IA) que trata um agente de uma forma mais hu-
mana, possuindo propriedades como conhecimento, crenc¸as, intenc¸o˜es
e obrigac¸o˜es ale´m das propriedades ja´ citadas acima.
Ja´ [36] define um agente como sendo “uma entidade criada para
realizar uma tarefa ou um conjunto de tarefas” e em seguida afirma
que qualquer propriedade do agente deve ser definida de acordo com a
sua tarefa e seu ambiente e desta forma ser capaz de analisar o sucesso
ou na˜o do agente para assim caracteriza´-lo. Ale´m das caracter´ısticas
consideradas fundamentais ainda existem outros atributos que podem
existir em um agente [35]:
• Mobilidade: habilidade de um agente de se mover entre diferentes
pontos de uma rede de computadores;
• Confiabilidade: garantia de que este agente na˜o ira´ fornecer uma
informac¸a˜o falsa;
• Benevoleˆncia: assume-se que os agentes na˜o possuem objetivos
conflitante e por isso cada agente sempre tentara´ realizar a sua
tarefa;
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• Racionalidade: sempre age para atingir seus objetivos e nunca
para na˜o alcanc¸a´-los e pode aprender com experieˆncias passadas
e adaptar-se a novos ambientes.
A racionalidade e´ outro ponto controverso nas definic¸o˜es prin-
cipalmente para caracterizar um agente inteligente. Isso porque na˜o
ha´ consenso sobre o que e´ inteligeˆncia e assim na˜o se define o que e´
necessa´rio em um agente para que seja chamado de inteligente. Para
Wooldrigde em [37] um agente que possui reatividade, pro´-atividade e
habilidade social, sendo estes treˆs atributos o seu conceito de flexibili-
dade, e´ considerado inteligente.
Quanto maior o nu´mero de propriedades possu´ıdas por um agente,
maior e´ sua complexidade e sofisticac¸a˜o, mas comparac¸o˜es entre agentes
devem ser feitas apenas considerando o mesmo domı´nio de aplicac¸a˜o.
Isso porque uma propriedade que para uma situac¸a˜o e´ fundamental,
em outra pode ser desnecessa´ria ou ate´ mesmo indeseja´vel.
4.2 CLASSIFICAC¸A˜O DE AGENTES
Existem diversas formas de classificac¸a˜o de um agente sendo uma
das principais a ana´lise de seu comportamento atrave´s do seu funcio-
namento interno em que sa˜o classificados como agentes reativos e cog-
nitivos.
Agentes reativos possuem um modelo de funcionamento de es-
t´ımulo-resposta, sendo sua principal caracter´ıstica o fato de que na˜o
raciocinam sobre o mundo, tendo suas ac¸o˜es derivadas apenas da per-
cepc¸a˜o do ambiente e um conjunto fixo de regras conforme pode ser
observado na Figura 4.1 baseada na ideia de Russel. Ale´m disso, agen-
tes reativos na˜o possuem memo´ria, na˜o planejam ac¸o˜es futuras, sa˜o
em grande quantidade e pouco interagem entre si, o que simplifica a
coordenac¸a˜o entre eles [38].
O segmento de pesquisa da IA conhecida como Inteligeˆncia de
Enxames (Swarm Intelligence) se baseia no comportamento do con-
junto de agentes reativos baseados em modelos de organizac¸a˜o biolo´gica,
em que individualmente cada entidade na˜o e´ considerada inteligente,
mas quando analisado o coletivo se veˆ um comportamento de inte-
ligeˆncia global, como pode ser observado em coloˆnia de formigas ou
cardumes [39].
Ja´ os agentes cognitivos sa˜o capazes de raciocinar sobre o mundo,
pois possuem uma representac¸a˜o expl´ıcita do ambiente e dos outros
agentes e tambe´m possuem memo´ria e com isso sa˜o capazes de pla-
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Figura 4.1 – Agente reativo [6]
nejar suas ac¸o˜es futuras [38]. Estes agentes percebem a informac¸a˜o
obtida do ambiente e tambe´m dos outros agentes e, utilizando o co-
nhecimento ja´ adquirido, raciocinam e julgam essas informac¸o˜es. Com
isso, tomam a decisa˜o de sua ac¸a˜o, respondendo para outros agentes
cognitivos ou para o ambiente externo. Ale´m disso, aprendem com es-
sas novas informac¸o˜es [40]. Na Figura 4.2 e´ mostrado um modelo de
agente cognitivo.
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Figura 4.2 – Agente cognitivo
Na˜o se pode afirmar qual dos dois tipos e´ o melhor, pois isto
muito depende da aplicac¸a˜o, por exemplo, se um carro esta´ em alta
velocidade e um pedestre atravessa em sua frente, a reac¸a˜o ideal e´ que
o carro seja freado o mais ra´pido poss´ıvel, na˜o que sejam analisadas
va´rias possibilidades para que depois seja tomada uma decisa˜o, pois
pode ser tarde demais. Assim, um dos desafios de projeto de um SMA
e´ encontrar o equil´ıbrio entre rapidez, obtida com agentes puramente
reativos, e qualidade de resposta, obtida com agentes puramente cog-
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nitivos.
Essas caracter´ısticas sa˜o dois extremos, entretanto deve ser ob-
servado que em sua grande maioria os agentes situam-se entre estes
conceitos, ou seja, possuem caracter´ısticas tanto reativas quanto cogni-
tivas em algum n´ıvel. Uma das formas de unir estes comportamentos e´,
segundo Wooldridge, atrave´s de agentes h´ıbridos que possuem sua es-
trutura dividida em camadas de comportamentos organizados de uma
forma hiera´rquica, que pode ser tanto horizontal quanto vertical [7].
Na estrutura de camadas horizontal, mostrada na Figura 4.3
cada camada esta´ ligada diretamente aos sensores de entrada e atua-
dores de sa´ıda, onde basicamente cada camada atua como um agente
o que e´ u´til quando se deseja diversificados comportamentos para uma
situac¸a˜o. Essa estrutura possui a vantagem da simplificac¸a˜o de cada
agente, entretanto pode haver conflito entre os comportamentos impe-
dindo que o agente manifeste um comportamento coerente. Para lidar
com este problema e´ criada uma func¸a˜o mediadora no agente, que ira´
determinar uma camada de controle para determinada situac¸a˜o, o que
aumenta a complexidade de projeto do agente, pois e´ necessa´rio anali-
sar todas as poss´ıveis interac¸o˜es entre os comportamentos de todas as
camadas [7].
Sensores Atuadores
Camada n
Camada 1
Camada 2
Camada 3
...
Figura 4.3 – Estrutura horizontal em camadas [7]
Ja´ na estrutura em camadas vertical apenas uma camada possui
o sensor de entrada e outra o atuador de sa´ıda conforme Figura 4.4
(a) (no caso de controle em dois passos seria a mesma camada 4.4(b)).
Para o caso do controle em um passo o fluxo de controle segue sequenci-
almente da primeira camada ate´ a u´ltima que ira´ atuar. No controle de
dois passos inicialmente o fluxo de informac¸o˜es segue sequencialmente
em um sentido e em seguida o fluxo de controle retorna para que a ca-
mada inicial atue. Neste tipo de estrutura o nu´mero de interac¸o˜es com
que o projetista precisa se preocupar e´ bastante reduzido, pois neste
caso cada camada so´ interage com no ma´ximo 2 camadas. Entretanto,
como o fluxo de comandos necessita necessariamente passar por todas
as camadas esse modelo e´ cr´ıtico, pois na˜o possui redundaˆncia, ou seja,
caso uma das camadas vir a falhar, o comportamento do agente fica
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altamente comprometido [7].
Sensores
Atuadores
Camada n
Camada 1
Camada 2
Camada 3
...
Sensores Atuadores
Camada n
Camada 1
Camada 2
Camada 3
...
(a) (b)
Figura 4.4 – Estrutura vertical em camadas [7]
Tambe´m podem ser divididos em agentes de software ou hard-
ware. Os agentes de hardware esta˜o relacionados a componentes f´ısicos
como sensores, atuadores e ferramentas e seu comportamento segue
estritamente sua func¸a˜o de satisfac¸a˜o (fixa) e de acordo com seus re-
cursos. Normalmente estes agentes servem de interface dos agentes de
software com o meio externo. Os agentes de software possuem um
conjunto dinaˆmico de objetivos e normalmente possuem conhecimento
parcial dos demais agentes o que faz com que seu comportamento seja
em func¸a˜o na˜o apenas dos seus recursos, mas tambe´m das informac¸o˜es
que este possui dos demais agentes.
Outra forma de classificac¸a˜o e´ quanto sua mobilidade, sendo eles
denominados mo´veis ou esta´ticos. Segundo [41] agentes mo´veis sa˜o
agentes de software que possuem a capacidade de se mover de um
ambiente para outro. Uma das grandes vantagens destes agentes e´
a possibilidade de obter um grande nu´mero de informac¸o˜es sem a ne-
cessidade de sobrecarregar a rede de comunicac¸a˜o do sistema. Ale´m
disso, o agente pode escolher o melhor ambiente para executar suas
tarefas, por exemplo, um computador com melhor capacidade de pro-
cessamento. Entretanto, com essa liberdade cria-se o problema de falta
de seguranc¸a por deixar um agente externo entrar no sistema, por exem-
plo, um agente disseminador de v´ırus. Agentes esta´ticos sa˜o agentes
de software que quando inseridos em um ambiente computacional na˜o
possuem a capacidade de se moverem para outros computadores.
Conforme ja´ mencionado, as caracter´ısticas de um agente depen-
dem diretamente de sua aplicac¸a˜o, ou seja, como este agente deve atuar
conforme uma determinada situac¸a˜o. A complexidade envolvida neste
processo e´ ditada principalmente pelo ambiente em que se encontra o
agente. Segundo Russel, os agentes atuam no ambiente e este responde
com (provendo) percepc¸o˜es aos agentes, e estes ambientes podem ser
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classificados de acordo com as seguintes caracter´ısticas [33]:
• Acess´ıvel ou inacess´ıvel: um ambiente e´ acess´ıvel se o agente
e´ capaz de obter todas as informac¸o˜es necessa´rias para que ele
possa realizar suas tarefas e tomar suas deciso˜es atrave´s de seus
sensores.
• Determin´ıstico ou na˜o-determin´ıstico: um ambiente e´ cha-
mado determin´ıstico se o seu pro´ximo estado e´ totalmente deter-
minado pelo seu estado atual e ac¸o˜es dos agentes, ou seja, sabe-se
qual sera´ o resultado de uma determinada ac¸a˜o.
• Episo´dico ou na˜o-episo´dico: em um ambiente episo´dico o de-
sempenho do agente e´ dividido em episo´dios momentaˆneos, ou
seja, o momento em que e´ percebido o evento e enta˜o ha´ a atuac¸a˜o.
Neste caso o agente fica simplificado, pois suas ac¸o˜es na˜o depen-
dem do passado e nem e´ necessa´ria a preocupac¸a˜o com o futuro.
• Esta´tico ou dinaˆmico: um ambiente em que na˜o haja alterac¸o˜es
ale´m das realizadas pelo agente e´ considerado esta´tico. Em um
ambiente dinaˆmico ocorrem mudanc¸as independentemente das
ac¸o˜es dos agentes, sendo estes ambientes de maior complexidade,
pois o agente deve ser projetado com a capacidade de adaptac¸a˜o
a estas mudanc¸as.
• Discreto ou cont´ınuo: um ambiente discreto e´ aquele que pos-
sui um nu´mero fixo e finito de ac¸o˜es e percepc¸o˜es poss´ıveis, como
por exemplo o jogo de xadrez, enquanto dirigir um ta´xi e´ consi-
derado um ambiente cont´ınuo.
4.3 OS SISTEMAS MULTIAGENTES
Inicialmente a Inteligeˆncia Artificial (IA) possu´ıa o foco de suas
pesquisas em como um u´nico agente seria capaz de resolver problemas
atrave´s de heur´ısticas ou base de conhecimentos possuindo assim um
comportamento chamado inteligente. Com o avanc¸o tecnolo´gico possi-
bilitando a concorreˆncia entre computadores ou mesmo a expansa˜o para
redes de computadores com multi-no´s distribu´ıdos e a percepc¸a˜o de que
muitas soluc¸o˜es sa˜o alcanc¸adas com grupos de pessoas uma nova a´rea
da IA foi desenvolvida, a Inteligeˆncia Artificial Distribu´ıda, onde sa˜o
desenvolvidos me´todos de IA para a soluc¸a˜o distribu´ıda de problemas
atrave´s de coordenac¸a˜o e concorreˆncia [42].
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Uma das principais razo˜es para que seja utilizada a distribuic¸a˜o
de sistemas inteligentes e´ o fato de que diversos problemas possuem
naturalmente uma caracter´ıstica distribu´ıda, como por exemplo con-
trole de tra´fego ae´reo, ou mesmo quando o problema consiste em um
conjunto heterogeˆneo de subproblemas, como o projeto de produtos in-
dustriais, onde cada especialista e´ responsa´vel por uma parte do todo
e seus conhecimentos sa˜o agregados para uma melhoria do produto fi-
nal. Ale´m disso, existe o problema de grande complexidade onde so´ e´
poss´ıvel alcanc¸ar a soluc¸a˜o atrave´s de uma separac¸a˜o deste em subpro-
blemas e assim analisa´-los. Outros motivos sa˜o [38][43]:
• Melhoria da adaptabilidade e autonomia. Devido a distribuic¸o˜es
lo´gica, temporal e espacial, o sistema possui maior liberdade
para lidar com situac¸o˜es emergentes, adaptando-se melhor a`s mu-
danc¸as no sistema. Ale´m disso, a separac¸a˜o de partes do sistema
requer um controle e individualidade maior para cada parte.
• Aumento da confiabilidade. Sistemas distribu´ıdos geralmente
possuem maior confiabilidade perante sistemas centralizados de-
vido a redundaˆncia existente nesta “topologia”, ale´m desta na˜o
depender essencialmente do sucesso de uma parte central do sis-
tema.
• Reduc¸a˜o dos custos de desenvolvimento e manutenc¸a˜o. Os com-
putadores sa˜o mais simples e com custo mais baixo. Tambe´m,
cada parte poder ser desenvolvida separadamente, ou seja, na˜o
e´ necessa´rio um especialista de todas as a´reas envolvidas no sis-
tema, apenas da entidade em questa˜o.
• Aumento da eficieˆncia e da velocidade. O nu´mero de tarefas
realiza´veis pode ser aumentado atrave´s do compartilhamento de
recursos (informac¸o˜es, conhecimento, recursos f´ısicos, etc.), ale´m
de maior agilidade com a aplicac¸a˜o do paralelismo.
Para a aplicac¸a˜o da IA Distribu´ıda e´ necessa´rio [42]:
• Formular, descrever, decompor, designar, alocar problemas e sin-
tetizar resultados em um grupo de agentes inteligentes para que
se possa projetar o sistema a ser implementado.
• Definir como sera´ a comunicac¸a˜o entre os agentes de maneira a
permitir uma interac¸a˜o eficiente.
• Garantir uma atuac¸a˜o coerente do agente de acordo com suas
deciso˜es e ac¸o˜es e evitar interac¸o˜es indesejadas.
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• Permitir que cada agente seja capaz de raciocinar a respeito das
ac¸o˜es e conhecimentos dos outros agentes para que haja coor-
denac¸a˜o e cooperac¸a˜o (quando desejado) entre eles.
• Reconhecer e tomar alguma decisa˜o diante de diferentes pontos de
vista e interesses dos diversos agentes que buscam a coordenac¸a˜o.
Estes sa˜o aspectos que devem ser considerados em qualquer apli-
cac¸a˜o de IAD sendo diretamente relacionados ao domı´nio da aplicac¸a˜o
e consequentemente suas soluc¸o˜es.
A IAD pode ser subdividida em dois principais ramos: Soluc¸a˜o
Distribu´ıda de Problemas (SDP) e Sistemas Multiagentes (SMA). O
primeiro considera que existe um problema que deve ter sua soluc¸a˜o
distribu´ıda entre os agentes do sistema, que sa˜o programados para co-
operar, dividir tarefas, comunicar-se de maneira confia´vel, comparti-
lhar conhecimento sobre o problema e assim soluciona´-lo, ou seja, cada
agente pode contribuir para a soluc¸a˜o global do problema. Os SDP
teˆm o objetivo de solucionar problemas naturalmente e fisicamente dis-
tribu´ıdos ou que possuem uma complexidade muito elevada e para isso
utilizam a capacidade de processamento existente na tecnologia de re-
des. Em um sistema SDP a qualidade e´ medida pelo desempenho global
deste sistema considerando a soluc¸a˜o de um problema espec´ıfico [38].
Nos SMA o foco e´ o comportamento do agente, seus conhecimen-
tos e como estes sa˜o coordenados com seus objetivos e habilidades para
planejar em conjunto como agir ou resolver o problema. Os agentes
no SMA podem tanto estar trabalhando para resolver um problema
global ou, diferentemente dos sistemas SDP, cada agente trabalhando
em seu pro´prio objetivo, mas estes interagem e interferem entre si [42].
Entretanto, dependendo do domı´nio do problema essa distinc¸a˜o na˜o e´
evidente na˜o existindo assim uma padronizac¸a˜o atual desses conceitos.
4.4 INTERAC¸A˜O ENTRE AGENTES
Conforme ja´ mencionado, um agente precisa possuir a habilidade
de se comunicar com outros agentes para que um sistema multiagente
possa funcionar corretamente. Essa comunicac¸a˜o deve ser organizada
de forma que respeite e auxilie os agentes nas suas tarefas, ou seja, ela
deve ser coordenada de acordo com seus objetivos e deveres. A Figura
4.5 apresenta as diferentes formas de coordenac¸a˜o.
A cooperac¸a˜o e´, no geral, uma coordenac¸a˜o entre agentes que na˜o
possuem conflitos em seus objetivos, e que envolve um planejamento
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Figura 4.5 – Coordenac¸a˜o de agentes [8]
de tarefas complementares. Ja´ a competic¸a˜o e´ uma coordenac¸a˜o entre
agentes competitivos ou mesmo agentes que esta˜o interessados apenas
nos seus objetivos, o que implica em negociac¸a˜o entre os agentes.
Casos de negociac¸a˜o seriam, por exemplo, um leila˜o de uma pes-
quisa de um agente por um determinado servic¸o procurando a melhor
oferta de prec¸o oferecida por cada agente que proveˆ o servic¸o, onde
cada agente de servic¸o visa conquistar o cliente enquanto que o cliente
usa desta competic¸a˜o entre os agentes para alcanc¸ar um prec¸o melhor.
Numa mesma situac¸a˜o de cliente e prestador de servic¸o, tambe´m pode
haver uma negociac¸a˜o apenas entre os dois agentes, onde os objetivos
conflitantes do cliente querendo minimizar seus gastos e o prestador de
servic¸os aumentar seus lucros ficam bastante claros.
Ja´ no caso de cooperac¸a˜o na˜o ha´ competic¸a˜o entre os agen-
tes. Um exemplo seria na construc¸a˜o de uma casa e cada agente e´
responsa´vel por uma tarefa espec´ıfica (fundac¸a˜o, hidra´ulica, ele´trica,
acabamento, etc.) para que no final o objetivo de ter a casa pronta
em menor tempo poss´ıvel seja alcanc¸ado. Como existem diversas de-
pendeˆncias de uma etapa estar pronta para que a outra comece, mas
tambe´m existem tarefas que podem ser executadas paralelamente o su-
cesso dessa operac¸a˜o exige um bom planejamento e forte cooperac¸a˜o
entre os agentes tanto na execuc¸a˜o de tarefas quanto na comunicac¸a˜o.
4.5 TIPOS DE ORGANIZAC¸A˜O
Ale´m da definic¸a˜o da arquitetura interna de cada agente, em um
sistema multiagente e´ importante que se defina de maneira correta a
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organizac¸a˜o deste sistema, pois com ela sera˜o definidas as estrate´gias
de interac¸a˜o dos agentes como a comunicac¸a˜o e coordenac¸a˜o. A seguir
sera˜o apresentados alguns dos principais tipos de organizac¸a˜o segundo
[44].
4.5.1 Hiera´rquica
A organizac¸a˜o hiera´rquica e´ uma estrutura tipo “a´rvore” con-
forme pode ser visto na Figura 4.6. Neste tipo de estrutura ha´ comu-
nicac¸a˜o entre os agentes de um mesmo ramo, e quanto mais acima e´
a posic¸a˜o do agente, maior e´ seu poder e mais global e´ sua visa˜o do
sistema.
Figura 4.6 – Organizac¸a˜o hiera´rquica
Os agentes das camadas inferiores possuem um conhecimento
mais restrito do sistema, sendo que suas tarefas sa˜o delegadas pelos
agentes das camadas superiores que possuem maior capacidade de pro-
cessamento ou maior inteligeˆncia. O fluxo dos dados produzidos pelos
agentes e´ geralmente da camada inferior para a superior (oferecendo
uma visa˜o mais ampla), enquanto que o fluxo de comandos e´ na direc¸a˜o
oposta. Esse tipo de estrutura tem sua eficieˆncia derivada da poss´ıvel
decomposic¸a˜o natural de tarefas em um ambiente e tambe´m da divisa˜o
de forma a alocar tarefas simples a agentes de menor complexidade e
tarefas com grau mais elevado de dificuldade para agentes mais capa-
citados, como e´ o caso de uma fa´brica.
Uma das vantagens da estrutura hiera´rquica e´ o baixo fluxo de
mensagens, e a consequente simplificac¸a˜o da interac¸a˜o entre os agentes,
visto que ela esta´ limitada a no ma´ximo dois tipos: com a camada
inferior e com a camada superior. Entretanto isto pode se tornar um
problema quando as informac¸o˜es demoram muito tempo para chegar
aos seus destinos devido ao grande nu´mero de camadas e, portanto,
processamento de mensagens existentes. Ale´m disso, a dependeˆncia
imposta por este tipo de estrutura torna o sistema fra´gil, pois a falta
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de um agente das camadas superiores afetaria de forma significante o
sistema, ou ate´ mesmo impossibilitando o seu funcionamento ate´ que
este seja substitu´ıdo.
4.5.2 Times
Quando os agentes sa˜o organizados em um time significa que
estes possuem um objetivo em comum e que ira˜o colaborar entre si
para atingir o objetivo global visando a maximizac¸a˜o do desempenho
do grupo e na˜o individualmente. A diferenc¸a entre essa organizac¸a˜o e
qualquer outra organizac¸a˜o cooperativa e´ que nesta ha´ uma definic¸a˜o
espec´ıfica de quais os objetivos compartilhados e planos espec´ıficos do
time. Na Figura 4.7 pode ser observado que tanto o tipo quanto o
padra˜o de interac¸a˜o entre os agentes podem ser totalmente arbitra´rios,
entretanto cada agente sera´ responsa´vel por uma ou mais tarefas que
ajudara˜o a resolver o objetivo do time.
Figura 4.7 – Organizac¸a˜o em times
Uma das vantagens deste modelo e´ a redundaˆncia existente,
visto que as tarefas podem ser facilmente realocadas e na˜o ha´ uma de-
pendeˆncia forte entre os agentes. Entretanto, a flexibilidade existente
pela possibilidade de comunicac¸a˜o entre todos os agentes aumenta o
fluxo de comunicac¸a˜o e tambe´m a complexidade de interac¸o˜es dos agen-
tes, pois cada agente deve estar preparado para interagir com qualquer
agente.
4.5.3 Organizac¸a˜o baseada em coalisa˜o
Uma organizac¸a˜o baseada em coalisa˜o geralmente e´ tempora´ria e
direcionada a um objetivo, pois a coalisa˜o e´ feita para atingir uma meta,
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e quando esta e´ atingida a unia˜o se desfaz. Conforme pode ser visto na
Figura 4.8, a estrutura organizacional dentro de cada coalisa˜o e´ plana,
embora possa haver um agente agindo como representante do grupo. O
uso deste tipo de organizac¸a˜o e´ motivado pelo poder da massa, em que
um grupo de agentes possui muito mais poder que um u´nico agente.
Figura 4.8 – Organizac¸a˜o baseada em coalisa˜o
4.5.4 Congregac¸o˜es
As congregac¸o˜es de agentes, assim como coaliso˜es e times, sa˜o
formadas por agentes que se uniram em uma estrutura plana com a
finalidade de aumentar seus benef´ıcios. Entretanto sua diferenc¸a e´ que
sa˜o unio˜es a longo prazo e na˜o sa˜o formadas com um u´nico objetivo,
ou seja, sa˜o unio˜es de agentes que possuem caracter´ısticas em comum
ou complementares com a finalidade de obter mais recursos dos agentes
participantes do grupo. Na Figura 4.9 sa˜o mostradas congregac¸o˜es em
que as diferentes cores representam a heterogeneidade que pode haver
entre as diferentes congregac¸o˜es, diferentemente da homogeneidade das
coaliso˜es da Figura 4.8.
4.5.5 Sociedades
Atrave´s de nossa pro´pria experieˆncia como seres humanos e´ pos-
s´ıvel entender que sociedades sa˜o grupos de longo prazo e inerentemente
abertos. Nas sociedades na˜o se teˆm controle dos agentes que entram e
saem e na˜o existe relac¸a˜o entre eles, sendo que cada agente possui seus
objetivos, tarefas e capacidades, embora estes podem formar subgru-
pos dentro da sociedade. Isso traz consequeˆncias como a necessidade
da criac¸a˜o de leis para que haja ordem dentro da sociedade, sendo que
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Figura 4.9 – Organizac¸a˜o baseada em congregac¸o˜es
elas devem ser constru´ıdas de maneira a equilibrar os comportamentos
dos agentes tomando o cuidado de na˜o impedir que objetivos sejam
alcanc¸ados. A Figura 4.10 ilustra que todos os agentes obedecem a`s
mesmas normas enquanto fazem parte da mesma sociedade, ja´ agen-
tes que na˜o pertencem a organizac¸a˜o na˜o esta˜o ligados a`s leis ate´ que
entrem na sociedade. Uma das vantagens apontadas para o uso deste
tipo de organizac¸a˜o e´ que em sistemas muito complexos, a limitac¸a˜o
imposta pelas leis da sociedade simplifica o comportamento de cada
agente e tambe´m interpretac¸o˜es sobre o comportamento de um outro
agente.
Figura 4.10 – Organizac¸a˜o baseada em sociedades
4.5.6 Federac¸o˜es
Nos sistemas federados os agentes possuem caracter´ısticas em
comum e um agente dentro do grupo recebe certa autonomia para que
seja o representante do grupo. Este agente, representado na Figura 4.11
por uma bola preta, e´ um membro distinto e e´ chamado tambe´m de
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delegado, facilitador, mediador, etc... Os membros do grupo interagem
somente com o facilitador e este e´ a conexa˜o com o meio externo que
tambe´m interage com os outros facilitadores das outras federac¸o˜es.
Figura 4.11 – Organizac¸a˜o baseada em federac¸o˜es
Uma das vantagens neste tipo de arranjo e´ que o facilitador deve
ser capaz de interagir com todos os agentes de sua federac¸a˜o e os outros
mediadores, e para os outros agentes e´ necessa´rio apenas a interac¸a˜o
com seu facilitador. Isso diminui drasticamente a complexidade da
interac¸a˜o dos agentes, sendo muito u´til em sistemas altamente hete-
rogeˆneos.
4.5.7 Organizac¸a˜o Composta
Um sistema pode possuir caracter´ısticas que na˜o se encaixam
exatamente em um determinado tipo de organizac¸a˜o, sendo este uma
composic¸a˜o de um ou mais tipos de arquiteturas. Na Figura 4.12 e´
mostrada uma organizac¸a˜o composta por uma parte hiera´rquica e ou-
tra baseada em coalisa˜o. As vantagens e desvantagens deste tipo de
arranjo sa˜o derivadas daquelas que a compo˜em, entretanto podem sur-
gir consequeˆncias inesperadas. Um exemplo seria se um facilitador
de uma federac¸a˜o possu´ısse tambe´m um papel importante em outra
organizac¸a˜o e estas tarefas fossem conflitantes ou sobrecarregassem o
agente.
4.6 COMUNICAC¸A˜O ENTRE AGENTES
A comunicac¸a˜o entre os agentes, para informar ac¸o˜es e enviar
informac¸o˜es, pode ser feita de duas formas:
• Direta: os agentes se comunicam diretamente, sem a utilizac¸a˜o
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Figura 4.12 – Organizac¸a˜o composta
de nenhuma estrutura ou entidade.
• Indireta: existe uma estrutura ou entidade intermedia´ria entre os
agentes quando estes se comunicam.
Uma das formas de comunicac¸a˜o indireta e´ a chamada blackboard
(quadro-negro), na qual as mensagens sa˜o “expostas” em um espac¸o
comum a todos, conforme Figura 4.13. Neste sistema as mensagens
podem ser tanto abertas para que todos os agentes possam ter acesso
ou limitadas a determinados agentes. Uma das vantagens e´ que se trata
de um mecanismo flex´ıvel para comunicac¸a˜o/coordenac¸a˜o dos agentes, e
diminui o volume de mensagens. Um exemplo e´ o pedido de uma tarefa,
em que e´ necessa´rio que o agente coloque apenas uma mensagem no
quadro e assim todos podem ler, ao inve´s da mesma mensagem enviada
individualmente para todos os agentes. Entretanto, isto representa uma
fragilidade do sistema quando considerada uma falha neste ponto.
De: 
agente A
Para:
agente B
De: 
agente B
Para:
todos
D
A
D
O
S
Agente A Agente B Agente n
Mensagem
Figura 4.13 – Comunicac¸a˜o por Blackboard
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Outra maneira indireta de comunicac¸a˜o e´ a chamada mediada,
que e´ quando ha´ um agente facilitador que pode ser tanto a u´nica forma
de comunicac¸a˜o entre os agentes (caso de organizac¸o˜es federadas) como
tambe´m pode ser um agente que proveˆ um servic¸o de apoio, por exem-
plo, como o servic¸o de pa´ginas amarelas. Na Figura 4.14 e´ exemplificado
o caso de comunicac¸a˜o exclusiva atrave´s do agente facilitador.
Agente A Agente B
Mensagem
Facilitador
Figura 4.14 – Comunicac¸a˜o Mediada
A troca de mensagens direta entre agentes (Figura 4.15) exige
que diversos requisitos sejam atendidos para que se tenha uma comu-
nicac¸a˜o bem sucedida, isso devido a grande variedade de agentes e
n´ıveis de conhecimentos existentes, ou seja, a mensagem deve ser cor-
retamente enviada e tambe´m compreendida. Para lidar com isso fo-
ram criadas algumas linguagens de comunicac¸a˜o entre agentes, ACL
agent communication languages, sendo as mais usuais KQML e FIPA
ACL. Essas linguagens sa˜o baseadas na Teoria dos Atos de Fala (Speech
Acts), que trata a comunicac¸a˜o como uma ac¸a˜o e que agentes executam
os atos de fala como qualquer outra ac¸a˜o e sempre de acordo com suas
intenc¸o˜es [7]. A seguir sera´ melhor descrita a Linguagem FIPA ACL
que e´ a utilizada neste trabalho.
Agente A Agente B
Mensagem
Figura 4.15 – Comunicac¸a˜o Direta
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4.6.1 Linguagem FIPA ACL
A Foundation for Intelligent Physical Agents, FIPA, e´ uma orga-
nizac¸a˜o internacional criada em 1996 com o objetivo de desenvolver e
promover padro˜es para os agentes, como arquiteturas de sistemas mul-
tiagentes, protocolos de comunicac¸a˜o e linguagem de comunicac¸a˜o de
agentes (FIPA ACL).
Conforme mencionado anteriormente, a linguagem FIPA ACL e´
baseada em atos de fala chamados de atos comunicativos (communica-
tive acts), que sa˜o listados na Tabela 2.
Na estrutura de uma mensagem FIPA-ACL existem diversos
paraˆmetros que sera˜o ou na˜o utilizados variando de acordo com a si-
tuac¸a˜o e necessidade para que haja uma comunicac¸a˜o eficaz entre os
agentes. O u´nico paraˆmetro obrigato´rio em uma mensagem e´ a per-
formativa, embora seja esperado que as mensagens contenham tambe´m
remetente, destinata´rio e conteu´do. Os paraˆmetros existentes esta˜o na
Tabela 3.
Um exemplo da estrutura ba´sica de uma mensagem FIPA-ACL
e´ mostrada a seguir:
(FIPA-ACL performative
:remetente<>
:destinata´rio<>
:ontologia<>
:linguagem<>
:protocolo<>
:conteu´do<>
...)
Dessa forma existe um ganho no planejamento das interac¸o˜es dos
agentes, pois estas podem ser coordenadas de acordo com seus atos co-
municativos. Ale´m disso, ha´ a possibilidade de filtragem de mensagens
a serem analisadas em determinado momento utilizando um ou mais
dos paraˆmetros como, por exemplo, determinando um remetente em
espec´ıfico.
Existem muitas situac¸o˜es em que um dia´logo possui sua sequeˆncia
de troca de mensagens ja´ prevista, como quando se faz uma pergunta
espera-se uma resposta. Assim foram criados alguns protocolos de co-
municac¸a˜o, que sa˜o padro˜es de dia´logos baseados em suas intenc¸o˜es,
por exemplo o rede de contrato (Contract Net) que pode ser visto na
Figura 4.16. Neste protocolo um agente (Iniciador) deseja que uma ta-
refa seja realizada por um ou mais agentes (Participante). O Iniciador
enta˜o envia uma mensagem, Call for Proposal - cfp, para os partici-
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Tabela 2 – Atos comunicativos [9]
Ato Comunicativo FIPA Descric¸a˜o
Accept Proposal Aceitar uma proposta para realizar uma ac¸a˜o
Agree Concordar em realizar uma ac¸a˜o, talvez no futuro.
Cancel Um agente avisa ao outro que na˜o mais deseja que este realize
uma ac¸a˜o.
Call for Proposal Realizac¸a˜o de uma chamada para propostas de alguma ac¸a˜o.
Confirm Remetente avisa ao destinata´rio que uma afirmac¸a˜o e´ verda-
deira, quando o destinata´rio possui du´vidas disto.
Disconfirm Remetente avisa ao destinata´rio que uma afirmac¸a˜o e´ falsa,
quando o destinata´rio acredita o contra´rio.
Failure Informar ao outro que uma ac¸a˜o foi realizada mas que houve
falha na execuc¸a˜o.
Inform Remetente avisa ao destinata´rio que uma afirmac¸a˜o e´ verda-
deira.
Inform If
Uma ac¸a˜o macro para o agente para informar o destinata´rio se
a afirmac¸a˜o e´ verdadeira ou na˜o.
Inform Ref Uma ac¸a˜o macro permitindo que o remetente informe ao des-
tinata´rio de algum objeto que corresponda a uma descric¸a˜o
espec´ıfica (um nome por exemplo).
Not Understood O remetente informa ao destinata´rio que na˜o entendeu a ac¸a˜o
que o destinata´rio executou.
Propagate O remetente deseja que o destinata´rio trate as mensagens in-
corporadas como mandadas diretamente para o destinata´rio,
e quer que ele identifique os agentes pelas descric¸o˜es dadas e
mande a mensagem recebida para eles.
Propose Submeter uma proposta de alguma ac¸a˜o a ser executada se-
gundo algumas condic¸o˜es.
Proxy Remetente quer que o destinata´rio selecione determinados
agentes de acordo com alguma descric¸a˜o e mandar para eles
uma determinada mensagem.
Query If Perguntar para outro agente se uma afirmac¸a˜o e´ verdadeira ou
falsa.
Query Ref Pedir para outro agente um objeto referido por uma expressa˜o
referenciada.
Refuse Recusar fazer uma determinada ac¸a˜o solicitada com explicac¸a˜o
do porqueˆ da recusa.
Reject Proposal Rejeitar uma proposta de fazer alguma ac¸a˜o durante uma ne-
gociac¸a˜o.
Request Remetente solicita ao destinata´rio uma determinada ac¸a˜o.
Request When O remetente deseja que o destinata´rio execute uma ac¸a˜o
quando uma afirmac¸a˜o for verdadeira.
Request Whenever O remetente deseja que o destinata´rio execute uma ac¸a˜o assim
que uma afirmac¸a˜o for verdadeira e a repita cada vez que ela
retorne a ser verdadeira.
Subscribe O ato de solicitar uma intenc¸a˜o persistente para notificar o
remetente do valor de uma refereˆncia, e sempre avisar quando
o objeto identificado pela refereˆncia mudar.
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Tabela 3 – Paraˆmetros da mensagem ACL [9]
Paraˆmetro Descric¸a˜o
Performative Tipo de ato comunicativo da mensagem.
Sender Identidade do remetente.
Receiver Identidade do(s) destinata´rio(s).
Reply-to Qual agente para direcionar mensagens subsequentes nesta
mesma conversac¸a˜o.
Content Conteu´do da mensagem.
Language Linguagem em que o conteu´do da mensagem esta´ escrito.
Encoding Codificac¸a˜o espec´ıfica do conteu´do da mensagem.
Ontology Ontologia utilizada para dar significado aos s´ımbolos no
conteu´do da mensagem.
Protocol Protocolo de interac¸a˜o utilizada para dar estrutura a` con-
versac¸a˜o.
Conversation-id Identidade u´nica de uma conversac¸a˜o.
Reply-with Uma expressa˜o a ser utilizada na resposta pelo agente para
identificar a mensagem.
In-reply-to Refereˆncia a uma ac¸a˜o passada da qual a mensagem e´ resposta.
Reply-by Um hora/data indicando quando a resposta deve ser recebida.
pantes informando a tarefa a ser executada e solicitando uma proposta
de execuc¸a˜o, estipulando um prazo para o envio das respostas. Os
participantes podem tanto enviar a proposta como podem recusar o
servic¸o. O passo seguinte e´ o envio da mensagem do Iniciador para os
Participantes que enviaram anteriormente uma proposta de aceita ou
recusada. Daqueles que tiveram a proposta aceita, apo´s o te´rmino da
execuc¸a˜o da tarefa, devem informar seu sucesso com uma mensagem
de inform-done, ou uma mensagem mais completa de inform-result.
Caso na˜o consigam executa´-la, uma mensagem de falha, failure, deve
ser enviada.
4.7 APLICAC¸O˜ES DE SMA EM PROTEC¸A˜O DE SISTEMAS DE
POTEˆNCIA
A natureza distribu´ıda dos sistemas de poteˆncia faz com que
os sistemas multiagentes sejam uma abordagem conveniente para a
soluc¸a˜o de diversos problemas em diferentes segmentos de a´reas como
planejamento, operac¸a˜o, protec¸a˜o, etc. A seguir sera´ feita uma pequena
revisa˜o de trabalhos importantes em alguns dos segmentos de protec¸a˜o
de sistemas de poteˆncia, que sa˜o o foco deste trabalho.
Um artigo pioneiro na a´rea de coordenac¸a˜o da protec¸a˜o de siste-
mas de poteˆncia com o uso de SMA e´ [45], onde e´ introduzido o conceito
75
Iniciador Participante
cfp
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failure
inform-result : inform
inform-done : inform
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Figura 4.16 – FIPA Contract Net-Protocol [9]
de agentes rele´s e utiliza a cooperac¸a˜o entre estes para realizar diversas
func¸o˜es de protec¸a˜o. Estas func¸o˜es sa˜o: detecc¸a˜o de falta, isolac¸a˜o da
a´rea faltosa, func¸a˜o de backup para falha de disjuntor e func¸a˜o adap-
tativa para disjuntor aberto (mudanc¸a na topologia). Para isso sa˜o
criados quatro tipos principais de agentes: Equipamento, Mo´vel, Pro-
tetor e Reorganizador. Para a detecc¸a˜o de falta, agentes detectores
(subgrupo de Agentes Protetores) calculam a diferenc¸a entre os valo-
res medidos de corrente nas a´reas supervisionadas atrave´s dos agentes
coletores de dados (subgrupo de agentes mo´veis) e, caso seja detectada
alguma diminuic¸a˜o de corrente, este agente decide que ha´ necessidade
de abertura de disjuntor. Assim, a func¸a˜o de isolac¸a˜o e´ acionada, sendo
que cada agente detector esta´ relacionado com um agente isolador, onde
este e´ responsa´vel por isolar a menor a´rea poss´ıvel e realiza esta tarefa
enviando o comando de abertura para os disjuntores da a´rea a ser iso-
lada atrave´s de uma cadeia de agentes. Apo´s esta etapa e´ verificada a
operac¸a˜o do disjuntor atrave´s do agente de abertura do disjuntor, e caso
haja falha este procura por outro disjuntor para realizar a func¸a˜o de
76
backup que garanta o isolamento considerando deixar fora de operac¸a˜o
a menor a´rea poss´ıvel. A func¸a˜o adaptativa para disjuntor aberto e´
acionada na mudanc¸a de topologia da rede atrave´s de um agente dis-
juntor que cria um agente adaptador que gera enta˜o uma nova a´rea a
ser supervisionada pelos agentes detector e isolador. Essa adaptac¸a˜o
da topologia faz com que seja minimizada a a´rea a ser isolada caso
ocorra uma nova falta. Este trabalho apontou caminhos importantes
para pesquisas futuras na a´rea de protec¸a˜o.
Seguindo esta linha, mais recentemente em [46] e´ proposto um
sistema multiagente para protec¸a˜o adaptativa da rede visando mini-
mizar os danos causados pelo desligamento de equipamentos, conside-
rando que com uma nova topologia da rede os ajustes pre´-definidos dos
rele´s na˜o sa˜o mais va´lidos. Para isso o sistema MAWAPS (WAN Based
Adaptive Protection System) possui agentes que monitoram o sistema
e quando ha´ algum evento de mudanc¸a de status este e´ detectado e um
agente utiliza teoria de grafos e te´cnicas de inteligeˆncia artificial para
analisar e atualizar a topologia da rede enquanto outro agente e´ encar-
regado de calcular uma nova matriz de impedaˆncia da rede. Com esses
dados o agente responsa´vel pelo ca´lculo de novos ajustes e´ acionado
e em seguida envia os dados para os rele´s que devem ser reajustados.
Ale´m disso, existem agentes responsa´veis pelo gerenciamento das men-
sagens do sistema, capacidade da rede de comunicac¸a˜o e tambe´m pela
coordenac¸a˜o dos agentes mo´veis. Simulac¸o˜es desse SMA realizadas uti-
lizando um sistema real da China com 98 no´s e 286 rele´s mostraram
que o desempenho da grande maioria dos rele´s de sobrecorrente das li-
nhas apresentou expressiva melhoria, ale´m de garantir um bom tempo
de execuc¸a˜o das tarefas.
Quanto a diagno´sticos de equipamentos, em [47] e´ apresentado
um sistema multiagente para um diagno´stico integrado de transforma-
dores de poteˆncia que considera tanto informac¸o˜es de equipamentos de
monitorac¸a˜o on-line quanto de me´todos de diagno´stico off-line (base-
ados em me´todos tradicionais ou por inteligeˆncia artificial). O sistema
multiagente implementado, chamado DITRANS, possui uma arquite-
tura planar com todos os agentes tendo a mesma prioridade e e´ poss´ıvel
a comunicac¸a˜o entre todos eles no sistema, sendo que agente fica encar-
regado de receber todos os diagno´sticos e produzir um u´nico resultado.
Cada agente de diagno´stico e´ responsa´vel pela ana´lise dos resultados
de testes espec´ıficos, como os testes realizados off-line com o equipa-
mento desconectado: resisteˆncia ele´trica, resisteˆncia de isolac¸a˜o, fator
de poteˆncia, ana´lise de resposta em frequeˆncia, corrente de polarizac¸a˜o
e despolarizac¸a˜o, descargas parciais, grau de polimerizac¸a˜o, medic¸a˜o
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de tensa˜o de retorno e tangente delta (f); e os testes off-line com o
equipamento energizado: ana´lise dos gases dissolvidos, ana´lise f´ısico e
qu´ımica, envelhecimento do isolamento e 2-fal. Ale´m disso, um agente
e´ responsa´vel por receber os alarmes dos dispositivos de monitoramento
on-line, como temperatura, umidade e gases no transformador. O DI-
TRANS possui uma interface onde o usua´rio pode visualizar os resul-
tados do sistema, alarmes e notificac¸o˜es dos agentes. O sistema pode
ser inicializado atrave´s de um usua´rio, um aviso de perigo da moni-
torac¸a˜o on-line, que logo em seguida inicia os agentes de diagno´sticos
energizados, ou quando o sistema fuzzy detecta alterac¸a˜o significante
nos dados da ana´lise dos gases dissolvidos. Com este sistema e´ poss´ıvel
integrar diversas ana´lises feitas em diferentes laborato´rios, ale´m de ser
capaz de analisar resultados conflitantes, e assim obter uma melhoria
na confiabilidade e eficieˆncia da manutenc¸a˜o dos transformadores de
poteˆncia.
Entretanto, aplicac¸o˜es em sistemas reais dos sistemas multiagen-
tes na a´rea de sistema de poteˆncia sa˜o dif´ıceis de serem encontradas,
mas o projeto PEDA (Protection Engineering Diagnostic Agents) e´ um
exemplo. No ano de 2003 foi publicado o artigo [48], em que e´ proposta
uma arquitetura Multiagente para assisteˆncia em ana´lises po´s-faltas.
Este sistema, com o nome de PEDA (Protection Engineering Diagnos-
tic Agents), trouxe como inovac¸a˜o a integrac¸a˜o de interpretac¸o˜es de in-
formac¸o˜es oriundas do sistema SCADA (Supervisory Control And Data
Acquisition) e de Registradores Digitais de Perturbac¸o˜es (RDPs), ale´m
de melhorar a selec¸a˜o de faltas registradas em RDPs remotos. A princi-
pal vantagem apontada pelos autores para o uso da arquitetura Multia-
gente e´ a flexibilidade para integrar mo´dulos com diferentes tecnologias.
Isso porque tal integrac¸a˜o entre os mo´dulos so´ e´ poss´ıvel se a comu-
nicac¸a˜o e´ eficiente, o que neste caso trataria de ser uma padronizac¸a˜o
na˜o existente. Entretanto, em um SMA isso se torna poss´ıvel devido
a` linguagem em comum dos agentes atrave´s da ontologia, mesmo que
cada agente entenda a linguagem pro´pria de cada mo´dulo. Ale´m disso,
e´ poss´ıvel adicionar novos mo´dulos sem a necessidade de ajustes no sis-
tema para uma nova linguagem. O SMA criado possui treˆs principais
agentes, sendo eles: Identificac¸a˜o de Incidente e Evento (IEI - Incident
and Event Identification), Recuperac¸a˜o de Gravac¸a˜o de Falta (FRR -
Fault Record Retrieval) e Interpretac¸a˜o da Gravac¸a˜o de Falta (FRI -
Fault Record Interpretation). O agente IEI se utiliza de um sistema de
identificac¸a˜o de incidentes e eventos ja´ existente para o SCADA, que
e´ o chamado Telemetry Processor, enta˜o o agente serve como envelope
para este sistema para que a funcionalidade seja incorporada ao PEDA.
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O agente FRR seleciona RDPs dispon´ıveis para novas gravac¸o˜es e prio-
riza as recuperac¸o˜es baseadas nas informac¸o˜es repassadas pelo IEI. Ja´ o
agente FRI recebe as gravac¸o˜es de falta do agente FRR e interpreta-as
para gerar informac¸o˜es u´teis para os engenheiros de protec¸a˜o. Utili-
zando sistemas especialistas aliados a` comunicac¸a˜o, esse sistema filtra
as informac¸o˜es importantes do sistema SCADA e tambe´m dos RDPs en-
volvidos, ale´m de proporcionar uma interpretac¸a˜o de tais informac¸o˜es,
assim como define se ha´ informac¸o˜es pertinentes em RDPs remotos.
No mesmo ano, em[49], uma nova versa˜o da arquitetura foi sugerida
com a adic¸a˜o do agente Validac¸a˜o da Protec¸a˜o e Diagno´stico (PVD
- Protection Validation and Diagnosis), que deve validar a operac¸a˜o
da protec¸a˜o durante o incidente e diagno´sticar alguma falha nos com-
ponentes do esquema de protec¸a˜o utilizando regras que controlam a
execuc¸a˜o de tarefas. Partindo disso, em novembro de 2004 o sistema
PEDA foi instalado na empresa de transmissa˜o SP PowerSystems, no
Reino Unido, para o gerenciamento e interpretac¸a˜o dos dados on-line
relativos ao diagno´stico da protec¸a˜o e os resultados observados por 6
meses sa˜o discutidos em [50]. Algumas modificac¸o˜es foram necessa´rias
para que o sistema pudesse ser colocado na operac¸a˜o real, como uma
atualizac¸a˜o dos Standards dos SMA, mudanc¸a do ambiente de desenvol-
vimento do SMA para suportar uma operac¸a˜o on-line cont´ınua (JADE)
e, por exigeˆncia dos engenheiros de protec¸a˜o da empresa, um agente
que possibilite o acesso aos resultados obtidos pelo PEDA e o histo´rico
de dados nos quais os resultados foram baseados. Para isso o agente
Collation foi criado e, tambe´m, um agente chamado Engineering As-
sistant (EA) que pudesse ser instalado no computador do engenheiro
de protec¸a˜o para que uma notificac¸a˜o seja enviada no momento em que
as informac¸o˜es de um novo incidente estejam dispon´ıveis. Um ponto
interessante durante o per´ıodo em ana´lise e´ que os RDPs instalados es-
tavam em transic¸a˜o da versa˜o de seu software, sendo que inicialmente
eram 3 diferentes tipos de RDPs, cada um com um agente FRR. Com a
nova versa˜o foram necessa´rios outros 3 FRRs para serem compat´ıveis,
totalizando 6 agentes FRRs no per´ıodo de transic¸a˜o. Quando todo o
parque foi atualizado, os 3 agentes FRRs compat´ıveis com a versa˜o
antiga foram simplesmente eliminados do sistema. Isso demonstrou a
flexibilidade e extensibilidade do SMA, onde agentes podem ser facil-
mente removidos como hardwares ou softwares obsoletos, assim como
sem dificuldades novos hardwares e softwares podem ser adicionados
ao sistema. Sobre a operac¸a˜o do sistema, nos 6 meses de ana´lise fo-
ram 2 milho˜es de alarmes gerados, sendo que o agente IEI identificou
corretamente os 402 incidentes ocorridos. Com a colaborac¸a˜o do IEI,
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os agentes FRR foram capazes de realizar a primeira triagem de 583
gravac¸o˜es, baseada nos resultados das analises dos dados do SCADA.
Esses resultados demonstram que o PEDA fornece o suporte para o
diagno´stico de faltas selecionando os dados que sa˜o mais importantes
para os engenheiros de protec¸a˜o com a operac¸a˜o cont´ınua no sistema
real. Em 2009 algumas novas especificac¸o˜es foram colocadas para o uso
do PEDA na empresa de transmissa˜o, e aliado a` isso os pesquisadores
tambe´m pensaram em novas funcionalidades que pudesse ser inclu´ıdas
no PEDA. Enta˜o, em [51] sa˜o apresentados os pro´ximos passos para
uma nova versa˜o do PEDA, como relato´rios automatizados, sendo que
uma das tarefas que mais consome o tempo dos engenheiros de protec¸a˜o
e´ montar o relato´rio, ana´lise de tranformadores de potencial e ana´lise
de bobina de disparo. Ale´m disso, melhoras nos ja´ existentes agen-
tes devem diminuir ainda mais os tempos de ana´lise dos engenheiros
de protec¸a˜o para identificar o incidente, confrontar todos os dados do
incidente e analisa´-los.
4.8 CONCLUSO˜ES
Os sistemas de poteˆncia possuem seus elementos naturalmente
distribu´ıdos, sendo eles seus componentes f´ısicos como geradores, linhas
de transmissa˜o e distribuic¸a˜o, transformadores, banco de capacitores,
rele´s, etc, assim como o conjunto desses elementos como a distribuic¸a˜o
das usinas geradoras e subestac¸o˜es. Essa visa˜o tambe´m pode ser dife-
renciada por ser mais ampla ou mais pontual, e mesmo assim continuar
distribu´ıda. Por exemplo, a ana´lise dos elementos de uma subestac¸a˜o ou
de um sistema tratando a subestac¸a˜o como um elemento. Ale´m disso,
as informac¸o˜es tambe´m ficam dispostas de forma distribu´ıda como o
fluxo de poteˆncia em determinadas barras ou informac¸o˜es de status dos
disjuntores em determinados no´s.
Quanto aos problemas e situac¸o˜es existentes nos sistemas de
poteˆncia tambe´m e´ observada esta distribuic¸a˜o nos diagno´sticos de per-
tubac¸o˜es que exigem a coleta de informac¸o˜es oriundas dos equipamentos
localizados no campo ou mesmo nas operac¸o˜es de recomposic¸a˜o atuando
remotamente nos equipamentos baseando-se em dados de diversos pon-
tos do sistema. Na protec¸a˜o, a coordenac¸a˜o de rele´s exige que se tenha
informac¸a˜o dos rele´s vizinhos ou mesmo para a seletividade e´ necessa´rio
informac¸o˜es de diferentes pontos para a correta operac¸a˜o do rele´, como
e´ o caso do rele´ diferencial.
Ale´m disso, conforme ja´ mencionado, existe a frequente mudanc¸a
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no sistema com a inserc¸a˜o de novas unidades de gerac¸a˜o distribu´ıda, exi-
gindo flexibilidade no tratamento dos problemas. Com isso e aliado as
caracter´ısticas distribu´ıdas dos sistemas de poteˆncia, a utilizac¸a˜o de sis-
temas multiagentes se mostra uma abordagem apropriada e poderosa.
Mais especificamente na coordenac¸a˜o da protec¸a˜o, com a utilizac¸a˜o de
um SMA e´ poss´ıvel alcanc¸ar uma coordenac¸a˜o on-line atrave´s da comu-
nicac¸a˜o dos agentes, evitando assim estudos complexos para alcanc¸ar
seletividade e coordenac¸a˜o em situac¸o˜es adversas com forte inserc¸a˜o de
unidades de GD.
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5 ARQUITETURA MULTIAGENTE PROPOSTA
Neste cap´ıtulo sera´ apresentado o sistema multiagente proposto
para a coordenac¸a˜o de rele´s de sobrecorrente em sistemas radiais com
a inserc¸a˜o de unidades de gerac¸a˜o distribu´ıda. Sera˜o descritos os com-
ponentes desenvolvidos e as funcionalidades que o sistema possui para
garantir a seletividade e coordenac¸a˜o do sistema de protec¸a˜o de forma
eficaz e vantajosa perante o sistema de protec¸a˜o tradicional.
5.1 PLATAFORMA JADE
5.1.1 Componentes da Arquitetura JADE
Uma das facilidades para a implementac¸a˜o dos sistemas multi-
agentes e´ a possibilidade de explorar os recursos oferecidos pelas pla-
taformas de desenvolvimento. A plataforma e´ o ambiente em que os
agentes vivem e interagem, utilizando dos recursos dispon´ıveis nela para
cumprirem suas tarefas e se comunicarem. Nesta sec¸a˜o sera´ feita uma
breve explorac¸a˜o dos principais recursos da plataforma utilizada neste
trabalho para que se entenda melhor a criac¸a˜o e funcionamento do SMA
proposto.
O sistema proposto foi desenvolvido na plataforma JADE (Java
Agent DEvelopment Framework) que e´ compat´ıvel com as especificac¸o˜es
da FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents) e adota a lingua-
gem FIPA - ACL para a comunicac¸a˜o entre os agentes do SMA. Os
elementos principais da arquitetura JADE esta˜o representados na Fi-
gura 5.1.
Uma plataforma e´ composta por um ou mais Containers que
podem ser executados de diferentes hosts, criando uma plataforma dis-
tribu´ıda. Ale´m disso, cada Container pode possuir zero ou mais agentes
(cada um com um nome distinto). No caso da Figura 5.1 “Container
1”, no Host 3, possui os agentes Ag2 e Ag3.
Ale´m disso, existe um container com caracter´ısticas distintas,
que e´ o chamado Main Container, que pode funcionar como qualquer
outro container, mas possui diferenc¸as como ser o primeiro container a
inicializar na plataforma e tambe´m possui 2 agentes especiais que sa˜o
automaticamente criados, sa˜o eles [9]:
• Agente AMS (Agent Management Service): e´ a autoridade da
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Figura 5.1 – Plataforma JADE [10]
plataforma, ou seja, ele que a supervisiona e tambe´m o u´nico
com poderes de gerenciamento dela, como o de criar ou destruir
agentes ou mesmo fechar a plataforma. Quando um outro agente
deseja executar alguma ac¸a˜o de gerenciamento da plataforma,
este deve pedir ao agente AMS que a execute.
• Agente DF (Directory Facilitator): este agente fornece o servic¸o
de “Pa´ginas Amarelas” onde os agentes se registram anunciando
seu nome e o servic¸o oferecido. Assim, quando algum agente da
plataforma deseja algum servic¸o basta pesquisar na lista (atrave´s
do agente DF) para achar um ou mais agentes que fornecem o
que ele deseja, este servic¸o esta´ ilustrado na Figura 5.2. Ale´m
disso, tambe´m e´ poss´ıvel que se fac¸a um pedido para que, caso
haja alguma modificac¸a˜o na lista (novos servic¸os ou mudanc¸a)
que se encaixe a um determinado perfil, o agente que fez o pedido
receba alguma notificac¸a˜o.
Caso um novo Main Container seja criado, isso significa que uma
nova plataforma agora existe (caso da plataforma 2 da Figura 5.1).
5.1.2 Execuc¸a˜o de tarefas
As tarefas que um agente possui sa˜o todas realizadas atrave´s
do que sa˜o chamados comportamentos (behaviours) para compor o seu
“ciclo de vida”. Esses comportamentos podem ser utilizados separa-
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Figura 5.2 – Servic¸o de Pa´ginas Amarelas [9]
damente ou em conjunto, sendo que a melhor forma de organiza´-los
depende das tarefas a serem executadas e da comunicac¸a˜o entre os
agentes do sistema. Existem treˆs tipos base de comportamentos no
JADE, que sa˜o [9]:
• One-shot : este comportamento e´ executado apenas uma vez, ou
seja, as ac¸o˜es contidas neste comportamento sera˜o realizadas uma
u´nica vez;
• Cyclic: e´ um comportamento criado para nunca se completar,
executando as tarefas de forma c´ıclica, e tambe´m realiza as mes-
mas operac¸o˜es cada vez que e´ chamado;
• Generic: possui uma varia´vel de gatilho e dependendo do valor
desta varia´vel diferentes operac¸o˜es sa˜o executadas;
• e tambe´m existe a possibilidade de comportamentos complexos
com a composic¸a˜o de va´rios comportamentos.
5.2 AGENTES DO SMA PROPOSTO
O Sistema Multiagente proposto possui uma estrutura hiera´rquica
com treˆs tipos de agentes: um u´nico agente Coordenac¸a˜o, um u´nico
agente Configurador e tantos agentes Rele´ quanto rele´s f´ısicos existi-
rem no sistema. Esta configurac¸a˜o esta´ ilustrada na Figura 5.3.
No sistema real os agentes Rele´s estariam distribu´ıdos na rede,
instalados nos rele´s f´ısicos existentes. Ja´ os agentes Coordenac¸a˜o e Con-
figurador estariam instalados em um centro de operac¸a˜o. Entretanto,
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Figura 5.3 – Arquitetura do SMA proposto
neste trabalho toda a plataforma esta´ sendo simulada em apenas um
computador.
Os treˆs tipos de agentes existentes neste sistema possuem um
comportamento c´ıclico com alguns outros comportamentos concatena-
dos dentro dele. Sa˜o usados eventos, como a criac¸a˜o de um novo agente,
ou mensagens de outros agentes como gatilho para a execuc¸a˜o de suas
ac¸o˜es.
5.2.1 Agente Rele´
E´ um agente reativo que detecta a falta e envia uma mensagem
com o valor e sentido da corrente de falta medida para o agente Co-
ordenac¸a˜o. Em seguida, espera a ordem de operar ou na˜o, ou seja, se
deve enviar o sinal de abertura para o disjuntor. A lo´gica deste agente
e´ mostrada no fluxograma da Figura 5.4
Como na˜o e´ o foco do presente trabalho a detecc¸a˜o de falta no
rele´, a rotina implementada foi apenas uma comparac¸a˜o dos valores de
correntes sentidas pelo rele´ durante a simulac¸a˜o com o valor de corrente
anteriormente medido pelo rele´. Caso a diferenc¸a ultrapasse o limite
configurado, o rele´ considera a nova corrente medida uma corrente de
falta e a envia para o agente Coordenac¸a˜o.
Um ponto importante a ser observado e´ que cada agente Rele´
possui valores de ajustes tradicionais para o caso de uma falha na co-
municac¸a˜o. Para isso, ele possui um comportamento do tipo Waker-
Behaviour, que so´ e´ acionado a partir de um tempo ajustado, o qual
determina a atuac¸a˜o default do rele´. Assim, no momento em que o
agente Rele´ sente a falta sa˜o calculados os tempos de operac¸a˜o ajus-
tados de forma tradicional, e este serve de paraˆmentro para acionar
o comportamento do tipo WakerBehaviour, que inicia a contagem de
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Figura 5.4 – Lo´gica do agente Rele´
tempo. Caso nenhuma ordem seja recebida do agente Coordenac¸a˜o ate´
que o tempo decorrido ultrapasse o tempo de operac¸a˜o ajustado, o rele´
executa o comportamento, ou seja, ele atua.
5.2.2 Agente Coordenac¸a˜o
Este agente e´ responsa´vel por identificar a localizac¸a˜o da falta
(sec¸a˜o da rede) utilizando os valores de corrente recebidos dos agen-
tes Rele´ apo´s uma falta combinados a informac¸o˜es topolo´gicas da rede.
Ale´m disso, e´ ele quem coordena a operac¸a˜o ou na˜o dos rele´s atrave´s
de mensagens. O agente Coordenac¸a˜o espera um tempo apo´s o recebi-
mento da primeira mensagem de falta, ajustado em 20 ms, para iniciar
os processos visando assim garantir que todos os rele´s tenham enviado
a mensagem, caso na˜o exista problemas de comunicac¸a˜o. Na Figura
5.5 e´ apresentado o fluxograma geral do agente Coordenac¸a˜o.
A localizac¸a˜o da falta e´ feita atrave´s da comparac¸a˜o dos valores
de corrente de falta, considerando o trecho sob falta aquele em que o
rele´ enviou o maior valor de corrente, pois o sistema principal contribui
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Figura 5.5 – Fluxograma geral do agente Coordenac¸a˜o
com valores muito maiores para a corrente de falta, e ao longo da linha
as GDs tambe´m aumentam essa corrente, conforme Figura 5.6.
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Figura 5.6 – Exemplificac¸a˜o para localizac¸a˜o da falta
Para a Falta 1 a corrente I1 e´ muito maior que as correntes senti-
das pelos outros rele´s, pois ha´ a contribuic¸a˜o do sistema principal ape-
nas neste rele´, enquanto que nos outros rele´s ha´ apenas a contribuic¸a˜o
das GDs. Ja´ na Falta 2 tanto I1 quanto I2 possuem a contribuic¸a˜o
do sistema principal, mas I2 e´ maior devido a` contribuic¸a˜o de GD1.
No caso da Falta 3, I4 e´ a corrente maior, pois possui a contribuic¸a˜o
do sistema principal e GD2, enquanto I1 apenas possui a contribuic¸a˜o
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do sistema principal e I2 e I3 apenas de GD2. Ale´m disso, caso na˜o
houvesse GD1 no caso da Falta 2, as correntes I1 e I2 seriam iguais, e
nesses casos o Coordenac¸a˜o considera a falta a` jusante do rele´ mais ao
extremo da linha entre os dois, identificando corretamente a localizac¸a˜o
da falta.
5.2.3 Agente Configurador
Este agente e´ um sistema especialista que define quais sa˜o os rele´s
que devem operar tanto na zona de protec¸a˜o prima´ria quanto para o
backup de cada elemento do sistema, sempre considerando a topologia
atual do sistema. Esse agente foi desenvolvido utilizando a ferramenta
JESS (Java Expert System Shell) que permite a integrac¸a˜o do sistema
especialista ao SMA desenvolvido no JADE.
Na inicializac¸a˜o do Configurador sa˜o lidos os arquivos de con-
figurac¸a˜o do sistema com os dados para construc¸a˜o da configurac¸a˜o
atual da rede, que e´ atualizada a cada modificac¸a˜o, sendo ela de novos
elementos ou mudanc¸a de estado de algum disjuntor. As regras de con-
figurac¸a˜o do sistema esta˜o ligadas a`s regras de operac¸a˜o do sistema de
protec¸a˜o, pois a atuac¸a˜o da protec¸a˜o depende da topologia.
As regras para a protec¸a˜o possuem como gatilho a mensagem
do agente Coordenac¸a˜o, que deve conter a localizac¸a˜o da falta (e´ infor-
mado o rele´ que protege a sec¸a˜o da rede sob falta) e o tipo de protec¸a˜o
(prima´ria ou retaguarda). Isso porque as regras foram desenvolvidas
considerando o tipo de elemento que o rele´ esta´ protegendo (PCH ou
linha), sendo esta uma informac¸a˜o contida no arquivo de configurac¸a˜o.
A Figura 5.7 mostra a configurac¸a˜o ba´sica da rede considerada para o
desenvolvimento das regras de protec¸a˜o.
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Figura 5.7 – Configurac¸a˜o base para as regras de protec¸a˜o implemen-
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Um exemplo de regra simples de operac¸a˜o do Configurador e´ a
da protec¸a˜o de uma falta a` montante de um rele´ de PCH, tendo em
vista que para isolar a falta do sistema, basta que se abra o disjuntor
entre a barra e o transformador da PCH.
Se Rele´ x e´ Rele´ de PCH E protec¸a˜o e´ prima´ria
Enta˜o abre Rele´ x.
Ja´ para o caso de faltas nas linhas, a regra considera que para
isolar a falta e´ necessa´rio que se abra os disjuntores dos rele´s imediata-
mente a` montante e jusante na linha e tambe´m, caso haja, o disjuntor
da GD entre os dois de linha. De forma simplificada esta regra e´ da
seguinte forma:
Se Rele´ x e´ Rele´ de linha E protec¸a˜o e´ prima´ria
E Rele´ x pertence Circuito (a b c x y z w)
Enta˜o abre Rele´ x, Rele´ y e Rele´ z
Sendo que Circuito (a b c x y z w) indica quais os rele´s presentes
no circuito, neste exemplo seriam os rele´s a, b, c, x, y, z e w.
Essas duas regras servem apenas para exemplificar o funciona-
mento do Configurador, sendo que ale´m destas regras existem outras
que podem ou na˜o ser disparadas dependendo da configurac¸a˜o da rede
atual.
O agente Configurador possui o arquivo desenvolvido no JESS
com as regras do sistema especialista que ira´ executar. Foram desen-
volvidos dois arquivos com algumas regras distintas, um para o caso
do SMA ser responsa´vel por garantir o anti-ilhamento e outro para
reproduzir o panorama atual dos ajustes no caso do sistema real que
sera´ utilizado como comparativo nos testes. Neste u´ltimo caso a em-
presa distribuidora possui seus ajustes com o objetivo de garantir a
desconexa˜o da falta do sistema principal, sendo de responsabilidade do
acessante a protec¸a˜o do subsistema isolado. Para que se fac¸a a mudanc¸a
de tipo de operac¸a˜o, basta que o operador escolha o agente que a pos-
sui e assim havera´ a troca automa´tica do arquivo, sem a necessidade
de outra intervenc¸a˜o do usua´rio.
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5.2.4 Arquivos de dados
Para o funcionamento do sistema sa˜o necessa´rios 4 arquivos de
texto que possuem informac¸a˜o de configurac¸a˜o do sistema. Sa˜o eles:
• arqdados.txt:
E´ um arquivo de dados de rede que conte´m a informac¸a˜o dos
circuitos, ramos e suas barras de sa´ıda e de chegada, os disjuntores
(associados aos agentes rele´s) e seus status iniciais (aberto ou
fechado).
• RelesAjustesF.txt:
Este arquivo e´ a informac¸a˜o fixa contida em cada agente rele´,
por isso e´ carregado apenas uma vez por cada agente em sua
criac¸a˜o. Assim, o rele´ passa a ter os dados de ajuste default
(ajuste dos elementos instantaˆneo e temporizado) e seu tipo (se e´
rele´ que protege a linha ou a PCH). Sa˜o os ajustes dos elementos
na direc¸a˜o para frente.
• RelesAjustesR.txt:
E´ o mesmo tipo de arquivo do item anterior, mas com os ajustes
para a direc¸a˜o reversa.
• Correntes.txt:
Sa˜o os valores iniciais de correntes em cada rele´.
5.3 FLUXO DE MENSAGEM
O fluxo de mensagens no primeiro esta´gio de atuac¸a˜o do SMA,
operac¸a˜o prima´ria da protec¸a˜o, pode ser visto na Figura 5.8.
• Passo 1: Os agentes Rele´s detectam a falta e enviam para o agente
Coordenac¸a˜o a corrente de falta medida por eles e sua direc¸a˜o.
• Passo 2: Coordenac¸a˜o identifica a localizac¸a˜o da falta e a envia
para o agente Configurador.
• Passo 3: Configurador define quais os rele´s que devem operar para
aquela falta e envia uma lista com seus nu´meros para o agente
Coordenac¸a˜o.
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• Passo 4: Coordenac¸a˜o envia para os agentes Rele´ da lista uma
ordem de operar e para o restante de bloquear.
• Passo 5: Apo´s realizar a ordem, os agentes Rele´ confirmam suas
ac¸o˜es para o Coordenac¸a˜o.
2 - Localização da falta
3 - Lista de relés para operar 
1 - Corrente de falta
4 - Opera/Bloqueia
5 - Disjuntor Operou/Bloqueou
Relé
x
Relé
y
Relé
w
Coordenação Configurador
1
45
1
45
Figura 5.8 – Fluxo de mensagem na operac¸a˜o prima´ria
A comunicac¸a˜o entre os agentes Rele´ e o agente Coordenac¸a˜o e´
feita atrave´s de protocolos de comunicac¸a˜o, que permitem uma melhor
coordenac¸a˜o com o recebimento e envio de mensagens e tambe´m simpli-
ficam a tarefa de programac¸a˜o. Com o uso destes protocolos e´ fa´cil de
identificar alguma falha de comunicac¸a˜o, pois sabe-se quais mensagens
foram enviadas, para quem, quantas e tambe´m de quem devera˜o ser
recebidas de volta.
Existem 3 tipos de falha poss´ıveis, a primeira seria o caso da
falha de comunicac¸a˜o do SMA, e assim o Rele´ na˜o seria capaz de en-
viar a mensagem com a corrente de falta para o Coordenac¸a˜o. Nesta
situac¸a˜o, conforme dito anteriormente, o rele´ atua conforme seus ajus-
tes padra˜o. A falha de um disjuntor tambe´m e´ considerada, e nesta
situac¸a˜o o agente Rele´ percebe o problema e responde ao Coordenac¸a˜o
com uma mensagem de falha de disjuntor. Outro caso e´ a falha de
um rele´ propriamente dito, ou seja, ele na˜o envia nenhuma mensa-
gem de confirmac¸a˜o para o Coordenac¸a˜o. Nas duas u´ltimas situac¸o˜es o
esta´gio de retaguarda e´ iniciado, e para ambas as falhas o procedimento
e´ ideˆntico, bastando apenas que seja identificada alguma falha. Para
isso, o Coordenac¸a˜o percebe o problema ou recebendo a mensagem de
falha de disjuntor do agente Rele´, ou quando na˜o recebe confirmac¸a˜o
alguma.
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O primeiro passo nesse esta´gio e´ o passo 5 da operac¸a˜o prima´ria.
A Figura 5.9 ilustra o caso em que na primeira zona o Rele´ x na˜o deve
atuar, mas o Rele´ y falha em confirmar suas ac¸o˜es, e o Rele´ x e´ a
retaguarda neste caso.
• Passo 1: Os rele´s confirmam suas ac¸o˜es ao Coordenac¸a˜o. Rele´ y
falha e nenhuma confirmac¸a˜o e´ enviada por ele.
• Passo 2: Coordenac¸a˜o identifica o problema e envia para o agente
Configurador o pedido de retaguarda para o Rele´ y.
• Passo 3: Configurador define quais os rele´s de retaguarda para
o determinado caso e envia uma nova lista para o agente Coor-
denac¸a˜o.
• Passo 4: O agente Coordenac¸a˜o enta˜o envia para os agentes Rele´
da nova lista a ordem de operar, ou seja, Rele´ x recebe a mensa-
gem “Opera”.
• Passo 5: Apo´s realizar a ordem, os agentes Rele´ confirmam suas
ac¸o˜es para o Coordenac¸a˜o.
Caso ocorra alguma outra falha este esta´gio e´ novamente inicia-
lizado e o ciclo continua ate´ que a falta seja extinta.
2 - Backup para Relé "y"  
3 - Nova lista de relés 
       para operar
Relé
x
Relé
y
5-Disjuntor Operado
4-Opera  
Relé
w
Coordenação Configurador
1
4 
5  
1-Disjuntor Bloqueado
Figura 5.9 – Fluxo de mensagem na operac¸a˜o de retaguarda
Outro ponto importante do sistema desenvolvido e´ a facilidade de
considerar mudanc¸as topolo´gicas. Ale´m de estar sempre atualizado com
informac¸o˜es de status de disjuntores e assim proporcionar a protec¸a˜o
mais adequada para o sistema, o programa tambe´m comporta facil-
mente mudanc¸as topolo´gicas de inserc¸a˜o de novas linhas, unidades de
gerac¸a˜o e agentes.
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Esta e´ uma grande vantagem oferecida, pois utilizando a protec¸a˜o
tradicional a cada nova topologia seria necessa´rio todo o estudo de se-
letividade e coordenac¸a˜o da protec¸a˜o para garantir que na˜o haja des-
coordenac¸a˜o, e caso ocorra, o sistema de protec¸a˜o deve ser reajustado.
Esta e´ uma tarefa que demanda muito tempo e muitas vezes pode se
tornar bastante complexa, o que e´ evitado com o uso do SMA proposto.
Neste caso e´ necessa´rio apenas que se atualize o arquivo de dados do
sistema do novo agente, adicionando a linha correspondente a ele e
com suas barras de origem e destino, e em seguida o inserir na sistema.
Para isso, o sistema utiliza o servic¸o de pa´ginas amarelas, comentado
anteriormente, onde o novo agente Rele´ necessita apenas se registrar no
sistema com seus dados e automaticamente uma mensagem e´ enviada
para os agentes Coordenac¸a˜o e Configurador e enta˜o suas base de dados
sa˜o atualizadas e ajustadas.
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6 SIMULAC¸O˜ES E RESULTADOS
6.1 SISTEMA-TESTE
Para a validac¸a˜o do SMA proposto foi utilizado um sistema-
teste baseado em uma rede de distribuic¸a˜o real, apresentado na Figura
6.1. Foram simuladas faltas utilizando o software ANAFAS (Ana´lise de
Faltas Simultaˆneas), disponibilizado para a UFSC pelo CEPEL (Cen-
tro de Pesquisas de Energia Ele´trica). Os valores das correntes nos
curtos-circuitos obtidos com essas simulac¸o˜es foram aplicados ao sis-
tema multiagente e tambe´m aos ajustes reais, fornecidos pela empresa
de distribuic¸a˜o, dos rele´s e com isso os tempos de operac¸a˜o puderam
ser comparados, conforme esquema mostrado na Figura 6.2.
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Figura 6.2 – Esquema´tico para a obtenc¸a˜o dos tempos de operac¸a˜o dos
sistemas de protec¸a˜o tradicional e proposto.
Neste sistema-teste o alimentador principal pertence a` distribui-
dora de energia ele´trica e as unidades de GD sa˜o pequenas centrais
hidroele´tricas pertencentes a` uma empresa privada. Com o finalidade
de proteger o sistema principal de poss´ıveis correntes de sequeˆncia zero
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oriundas das unidades de GD, a distribuidora de energia ele´trica deter-
mina que os transformadores elevadores tenham conexa˜o delta-estrela,
conforme verificado na Figura 6.1. Outro ponto importante e´ que os
ajustes destes rele´s teˆm o objetivo de proteger e isolar o sistema da
distribuidora no caso de uma falta no subsistema, sendo a protec¸a˜o
do subsistema e geradores de responsabilidade da empresa que possui a
GD. Os quadrados nesta figura representam os disjuntores e respectivos
rele´s, com excec¸a˜o do nu´mero 5 que e´ um religador. Os rele´s possuem
dois ajustes distintos pela func¸a˜o direcional, um para faltas a` frente
e outro atra´s. Por exemplo, o rele´ associado ao disjuntor 8 protege a
linha 2 no seu ajuste para frente e a linha 3 no seu ajuste para tra´s.
As capacidades das plantas de gerac¸a˜o distribu´ıda GD1, GD2,
GD3 e GD4 sa˜o respectivamente 6,75 MW, 3,0 MW, 3,0 MW e 3,6 MW.
Os transformadores TF1 e TF2 possuem capacidade de 28,53 MVA e
26,67 MVA. A carga do sistema e´ 33 MVA.
Devido a` conexa˜o dos tranformadores elevadores das unidades
GD1, GD2, GD3 e GD4 na˜o ha´ contribuic¸a˜o destas GDs para uma
falta a` terra quando estas esta˜o isoladas do sistema principal, enta˜o si-
tuac¸o˜es de ilhamento podem ocorrer se houver apenas protec¸a˜o atrave´s
da func¸a˜o de sobrecorrente. Como atualmente o estado de ilhamento e´
indesejado na maioria das distribuidoras de energia ele´trica brasileiras,
e´ necessa´ria a aplicac¸a˜o de func¸o˜es adicionais de protec¸a˜o para desligar
essas unidades, como os rele´s de frequeˆncia e tensa˜o [52]. Para o caso
do sistema multiagente a func¸a˜o de evitar o ilhamento e´ naturalmente
obtida caso desejada.
6.2 CONFIGURAC¸O˜ES E CONSIDERAC¸O˜ES
Para se estabelecer os tempos de operac¸a˜o dos rele´s do SMA
apresentados, as simulac¸o˜es foram realizadas em um computador com
processador Intel Core2 Duo 2 GHz e memo´ria RAM de 3,00 GB. As
seguintes considerac¸o˜es foram feitas:
• Os tempos de operac¸a˜o dos rele´s no SMA implementado considera
um tempo de comunicac¸a˜o de 10 ms (cada trecho) para cada
mensagem [53].
• Para o ca´lculo do tempo de atuac¸a˜o para a protec¸a˜o de reta-
guarda, e´ considerado um tempo de confirmac¸a˜o da falha do dis-
juntor de 7 ciclos (117ms) [54].
• Ajuste de 20 ms no tempo de espera do agente Coordenac¸a˜o para
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iniciar os processos, conforme ja´ mencionado anteriormente.
Vale observar que existe o tempo para a identificac¸a˜o da falta
pelo agente rele´, mas como no ajuste tradicional este o tempo de
operac¸a˜o so´ inicia a contagem apo´s a identificac¸a˜o da falta, esse tempo
tambe´m na˜o foi considerado para o tempo de operac¸a˜o do sistema mul-
tiagente.
6.3 SIMULAC¸O˜ES
Como o intuito destes testes e´ demonstrar os diferentes ganhos
obtidos com o uso do SMA proposto , na avaliac¸a˜o dos tempos de
operac¸a˜o da protec¸a˜o prima´ria e retaguarda sera˜o simuladas faltas fase-
fase e trifa´sicas, pois para estes casos no sistema real sa˜o esperadas as
atuac¸o˜es dos rele´s de sobrecorrente para isolar completamente a falta.
Os ajustes dos rele´s, fornecidos pela distribuidora de energia, utilizados
nas simulac¸o˜es esta˜o descritos no Anexo A.
6.3.1 Simulac¸a˜o Tipo 1: Exemplificando o funcionamento do
SMA proposto
Para o melhor entendimento do sistema, inicialmente sera´ feita
uma simulac¸a˜o com o intuito de mostrar passo a passo os processos
envolvidos no SMA. Para isso sera´ simulada uma falta fase-fase na
linha 4 (10% da linha) e falha no disjuntor 10. O esquema de protec¸a˜o
da situac¸a˜o simulada e´ mostrada na Figura 6.3.
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Figura 6.3 – Esquema de protec¸a˜o para falta na linha 4
Primeiramente sa˜o inseridos no arquivo texto os valores das cor-
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rentes medidas por cada rele´ e sua direcionalidade. Este arquivo sera´
lido pelo agente criado quando e´ desejado simular a falta no SMA ja´
em funcionamento. O sistema e´ iniciado e enta˜o a plataforma entra
em funcionamento com os agentes criados. Apo´s o recebimento do va-
lor da corrente por cada agente Rele´, este valor e´ comparado com o
valor medido no instante anterior, e caso a diferenc¸a ultrapasse o li-
mite ajustado (aqui considerado um ajuste de 30 A), o Rele´ envia uma
mensagem com o valor medido para o agente Coordenac¸a˜o. O agente
Coordenac¸a˜o inicia uma contagem de 20 ms apo´s a primeira mensagem
de falta recebida para iniciar o processo de identificac¸a˜o do local da
falta. Apo´s determinada a localizac¸a˜o da falta, o agente Coordenac¸a˜o
envia uma mensagem para o agente Configurador com o local determi-
nado, que o responde com os rele´s que devem operar para isolar a falta.
Atrave´s da funcionalidade Sniffer, dispon´ıvel na plataforma JADE, e´
poss´ıvel que sejam vistas todas as mensagens trocadas entre os agentes,
e na Figura 6.4 sa˜o mostradas algumas das mensagens trocadas nesta
fase inicial da protec¸a˜o prima´ria.
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As mensagens na cor rosa sa˜o os informs enviados dos agentes
Rele´s indicando o valor da corrente de falta sentida por ele. Seguindo
o processo tem-se em azul as mensagens trocadas do Coordenac¸a˜o, que
envia um request para o agente Configurador e este o responde com
um inform. Ao selecionar uma mensagem neste ambiente, e´ poss´ıvel
ver detalhes desta, como e´ mostrado na Figura 6.5 (a), onde a primeira
mensagem e´ a do Coordenac¸a˜o (sender), enderec¸ada ao Configurador
(Receivers), tendo como conteu´do (content) o valor 10, ou seja, a lo-
calizac¸a˜o identificada da falta e´ na zona de protec¸a˜o prima´ria do rele´
10 a sua frente (sentido sistema principal ao GD4). Outro paraˆmetro
da mensagem e´ sua identificac¸a˜o (conversation-id), que neste caso e´
Prima´ria, avisando ao Configurador que se trata da protec¸a˜o prima´ria
de uma falta na zona do Rele´ 10. A segunda mensagem, Figura 6.5 (b),
e´ a resposta do Configurador (sender) ao Coordenac¸a˜o (Receivers),
com a lista dos rele´s que devem operar, 10 e 11 (o nu´mero zero aparece
em todas as listas enviadas pelo Configurador como d´ıgito indicador de
final).
Figura 6.5 – (a) Mensagem do agente Coordenac¸a˜o para o Configurador
(b) Mensagem de resposta do Configurador ao Coordenac¸a˜o
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Continuando o fluxo na Figura 6.4, apo´s o recebimento da lista
de rele´s que devem operar, o Coordenac¸a˜o inicia um protoloco de co-
municac¸a˜o com cada agente Rele´, sendo que para os que devem operar
e´ enviado um request de Abrir Disjuntor (Figura 6.6), mostrados na
cor amarela; enquanto que para os agentes que na˜o devem operar, um
request de Bloqueia Disjuntor e´ enviado. Esta mensagem de bloqueio
impede que o rele´ opere atrave´s da contagem por protec¸a˜o default, ou
seja, ele sentiu a falta e iniciou a contagem tradicional, e agora recebe
a ordem de na˜o atuar. Essas sa˜o as mensagens em vermelho. E´ enta˜o
esperada de cada Rele´ uma resposta ao pedido do Coordenac¸a˜o (se
concorda ou recusa) e em seguida um inform indicando a finalizac¸a˜o
da tarefa para aqueles que concordaram com a tarefa.
Figura 6.6 – Mensagem do agente Coordenac¸a˜o para um agente Rele´
para abrir o disjuntor
No SMA implementado, para simular a falha de um disjuntor, a
mensagem de resposta ao Coordenac¸a˜o e´ uma recusa a` tarefa (refuse),
conforme pode ser verificado na Figura 6.8, que mostra a sequeˆncia das
mensagens apo´s o pedido de abertura ou bloqueio do disjuntores, e em
amarelo a mensagem do Rele´ 10 ao Coordenac¸a˜o como Refuse.
Com isso, o Coordenac¸a˜o identifica se o agente Rele´ indicando
falha (tanto pode ser na comunicac¸a˜o, quanto falha no disjuntor) e´ onde
se localiza a falta ou na˜o. Em seguida e´ enviada uma nova mensagem
ao agente Configurador com o Rele´ que necessita retaguarda, junto
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com a informac¸a˜o sobre a localizac¸a˜o da falta. Na Figura 6.7 (a) e´
mostrada esta mensagem, onde no seu conteu´do tem-se o Rele´ sob
falha e “1” quando este e´ o local da falta e “0” quando na˜o. A Figura
6.7 (b) mostra a resposta do Configurador, indicando novamente os
rele´s (disjuntores) que devem operar. O Coordenac¸a˜o enta˜o envia o
pedido de abertura dos disjuntores para o Rele´s, excluindo aquele que
apresentou falha anteriormente. Na Figura 6.8, em rosa, e´ poss´ıvel
verificar que os pedidos foram enviados aos Rele´s 8 e 9.
Figura 6.7 – (a) Mensagem do agente Coordenac¸a˜o para o Configurador
(b) Mensagem de resposta do Configurador ao Coordenac¸a˜o
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Os tempos de operac¸a˜o do sistema de protec¸a˜o com o SMA pro-
posto sa˜o apresentados na Tabela 4.
Tabela 4 – Tempo (ms) de operac¸a˜o da protec¸a˜o prima´ria e retaguarda
do SMA para simulac¸a˜o Tipo 1
Protec¸a˜o Rele´ Tempo de operac¸a˜o (ms)
Prima´ria
10 Na˜o operou
11 81
Retaguarda
8 226
9 225
O tempo de operac¸a˜o da protec¸a˜o prima´ria apresentado e´ com-
posto dos 20 ms de troca de mensagem dos agente fisicamente dis-
tribu´ıdos (2 vezes o trecho entre Rele´ e Coordenac¸a˜o, com 10 ms cada
trecho) e o tempo de processamento do SMA proposto (ja´ considera os
20 ms da inicializac¸a˜o do agente Coordenac¸a˜o). Ja´ o tempo de operac¸a˜o
para a protec¸a˜o de retaguarda e´ obtido somando-se 4 vezes o tempo de
comunicac¸a˜o, ao tempo de confirmac¸a˜o de falha de disjuntor (117 ms),
e ao tempo de processamento do SMA (que tambe´m ja´ considera os 20
ms da inicializac¸a˜o do agente Coordenac¸a˜o).
6.3.2 Simulac¸o˜es Tipo 2: Comportamento para faltas fase-
terra
Conforme ja´ mencionado, para sistemas com transformadores
delta-estrela na conexa˜o da gerac¸a˜o distribu´ıda a detecc¸a˜o de faltas
fase-terra quando esta permanece na parte isolada do sistema na˜o e´
poss´ıvel apenas pela protec¸a˜o de sobrecorrente. As simulac¸o˜es de faltas
fase-terra, mostradas na Figura 6.9, demostram o comportamento dos
sistemas de protec¸a˜o real e SMA considerando apenas a atuac¸a˜o da
protec¸a˜o de sobrecorrente. Os resultados obtidos sa˜o apresentados na
Tabela 5, sendo que a letra N que acompanha os nu´meros dos rele´s
indica a func¸a˜o de sobrecorrente de neutro.
Pode-se verificar que, conforme o esperado, na protec¸a˜o do sis-
tema real os rele´s de sobrecorrente atuam apenas de forma a desco-
nectar a rede com falta, criando assim uma subrede que continua com
a falta. Com o isolamento do subsistema do sistema principal, esta
falta na˜o e´ mais sentida pelos rele´s de sobrecorrente responsa´veis pela
protec¸a˜o dos alimentadores, que interrompem a contagem de tempo
para o envio de sinal de abertura para o disjuntor e assim a falta
persiste. Para evitar situac¸o˜es como esta, e´ necessa´rio a aplicac¸a˜o de
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Figura 6.9 – Simulac¸o˜es Tipo 2 - Localizac¸a˜o faltas fase-terra
Tabela 5 – Operac¸a˜o dos sistemas para faltas fase-terra
Falta
Sistema Real SMA
Rele´s que atuam Corrente Detectada (A) Tempo (ms) Rele´s que atuam Corrente Detectada (A) Tempo (ms)
Falta 1 11N 812,4 200 11 812,4 83
Falta 2 10N 1076,3 400
10 1076 82
11 98,5 82
Falta 3 9N 1076 200 9 1076 84
Falta 4 8N 1404 600
8 1404 84
9 110 83
10 101 84
Falta 5 7N 1404 200 7 1404 84
Falta 6 5N 1410 800
5 1410 83
6 329 83
Falta 7 4 7083,6 150 4 7083,6 82
func¸o˜es adicionais baseadas em tensa˜o e frequeˆncia na protec¸a˜o das
unidades de gerac¸a˜o distribu´ıda para detectar a falta dentro desta su-
brede e isola´-la de forma adequada. O mesmo na˜o ocorre para o SMA,
que possui naturalmente (devido as regras do agente Configurador) a
func¸a˜o de isolar a falta de ambas as alimentac¸o˜es.
6.3.3 Simulac¸o˜es Tipo 3: Ganho de velocidade nas protec¸o˜es
prima´ria e de retaguarda
Com o objetivo de demostrar o aumento de velocidade nas prote-
c¸o˜es prima´ria e de retaguarda no sistema, uma falta fase-fase na linha
3 e´ simulada. O esquema de protec¸a˜o deste sistema para uma falta
localizada neste ponto e´ ilustrado na Figura 6.10. Os rele´s 8, 9 e 10
devem operar para isolar a falta como protec¸a˜o prima´ria; ja´ os rele´s
6 e 7 fornecem protec¸a˜o de retaguarda para o rele´ 8, e o rele´ 11 deve
operar na falha do rele´ 10.
O tempo de operac¸a˜o dos rele´s da distribuidora de energia ele´trica
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Figura 6.10 – Simulac¸o˜es Tipo 3 - Esquema de protec¸a˜o para falta
fase-fase na linha 3
e do Sistema Multiagente proposto para a protec¸a˜o prima´ria esta˜o na
Tabela 6. Em seguida e´ suposto que o disjuntor 8 falhe, enta˜o os rele´s
6 e 7 (e seus disjuntores correspondentes) devem operar para isolar a
falta. Na Tabela 7 sa˜o informados os tempos de operac¸a˜o destes rele´s.
Tabela 6 – Tempo (ms) de operac¸a˜o da protec¸a˜o prima´ria para falta
fase-fase na linha 3
Rele´ Corrente Detectada (A)
Tempo de operac¸a˜o (ms)
Sistema Real SMA
8 1930 600 82
9 309 730 81
10 336 740 81
Tabela 7 – Tempo (ms) de operac¸a˜o da protec¸a˜o de retaguarda do rele´
8 para falta fase-fase na linha 3
Rele´ Corrente Detectada (A)
Tempo de operac¸a˜o (ms)
Sistema Real SMA
6 1880 800 225
7 363 690 226
Ainda considerando a falta da Figura 6.10, mas agora uma falha
do disjuntor 10 e´ simulada, tem-se que como a falta e´ alimentada pelos
dois lados devido a` unidade de gerac¸a˜o distribu´ıda GD4, o rele´ 11 deve
operar como retaguarda. A Tabela 8 mostra os tempos de operac¸a˜o
deste rele´ no sistema real e no SMA.
Como pode ser verificado na Tabela 6 os tempos de operac¸a˜o
da protec¸a˜o tradicional sa˜o bastante elevados, isso porque, da mesma
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Tabela 8 – Tempo (ms) de operac¸a˜o da protec¸a˜o de retaguarda do rele´
10 para falta fase-fase na linha 3
Rele´ Corrente Detectada (A)
Tempo de operac¸a˜o (ms)
Sistema Real SMA
11 309 800 226
forma com que foi observado na subsec¸a˜o 6.3.2, estes sa˜o ajustes pre´-
definidos de forma que a coordenac¸a˜o e seletividade para faltas nos dois
sentidos esteja garantida. Por outro lado, com a coordenac¸a˜o on-line
do sistema multiagente os tempos de operac¸a˜o prima´ria chegam a ser
7 vezes menores neste caso, pois independem da localizac¸a˜o da falta.
O mesmo ocorre com o tempo de operac¸a˜o da protec¸a˜o de retaguarda,
que para este caso e´ pelo menos 3 vezes maior na protec¸a˜o tradional.
6.3.4 Simulac¸o˜es Tipo 4: Ganho de velocidade nas protec¸o˜es
de retaguarda por facilidade de coordenac¸a˜o
Na coordenac¸a˜o de sistemas de protec¸a˜o tradicionais, a diversi-
dade de configurac¸o˜es poss´ıveis com a adic¸a˜o da gerac¸a˜o distribu´ıda,
tipos de falta e localizac¸a˜o das faltas sa˜o fatores que influenciam na
complexidade do estudo para a definic¸a˜o dos ajustes dos rele´s. Na Fi-
gura 6.11 sa˜o mostradas as faltas simuladas no sistema-teste para de-
mostrar a diferenc¸a nos tempos de operac¸a˜o definidos pela coordenac¸a˜o
tradicional e os alcanc¸ados pelo SMA no rele´s de retaguarda de cada
zona protegida, aproximando as faltas simuladas do sistema principal e
consequentemente afetando o nu´mero de unidades de GD a` jusante da
falta na linha. Foram simuladas faltas trifa´sicas no lado de alta tensa˜o
dos transformadores ligados a`s unidades de GD.
• Falta 1
Para as treˆs faltas simuladas a protec¸a˜o prima´ria do sistema
tradicional opera em 200 ms. Para a falta 1 o rele´ 11 e´ o de protec¸a˜o
prima´ria e o rele´ 10 e´ o responsa´vel pela retaguarda. Supondo uma
falha do disjuntor 11, tem-se os tempos de atuac¸a˜o da retaguarda para
o SMA e o do sistema real na Tabela 9.
Neste caso a protec¸a˜o de retaguarda atua 200 ms apo´s a protec¸a˜o
prima´ria, sendo o GD4 a u´nica unidade de GD a` jusante na linha.
• Falta 2
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Figura 6.11 – Simulac¸o˜es Tipo 4
Tabela 9 – Tempo (ms) de operac¸a˜o da protec¸a˜o de retaguarda do rele´
11 para Falta 1
Rele´ Corrente Detectada (A)
Tempo de operac¸a˜o (ms)
Sistema Real SMA
10 1577 400 215
Para a falta 2 o rele´ 9 e´ a protec¸a˜o prima´ria e os rele´s 8 e 10
sa˜o retaguarda. Considerando a falha do disjuntor 9, os tempos de
operac¸a˜o da protec¸a˜o de retaguarda dos dois sistemas sa˜o mostrados
na Tabela 10
Tabela 10 – Tempo (ms) de operac¸a˜o da protec¸a˜o de retaguarda do rele´
9 para Falta 2
Rele´ Corrente Detectada (A)
Tempo de operac¸a˜o (ms)
Sistema Real SMA
10 333 680 223
8 1753 600 225
A protec¸a˜o de retaguarda tradicional neste caso opera acima
de 400 ms apo´s a protec¸a˜o prima´ria, sendo agora os GD3 e GD4 as
unidades de GD a` jusante na linha.
• Falta 3
Para a falta 3 a protec¸a˜o prima´ria e´ fornecida pelo rele´ 7, en-
quanto os rele´s 6 e 8 sa˜o responsa´veis pela retaguarda. Na ocorreˆncia da
falha do disjuntor 7, os tempos de operac¸a˜o da protec¸a˜o de retaguarda
do SMA e sistema real sa˜o mostrados na Tabela 11
Para este caso a diferenc¸a entre a operac¸a˜o da protec¸a˜o prima´ria
e a de retaguarda tradicional e´ de pelo menos 600 ms, tendo a` jusante
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Tabela 11 – Tempo (ms) de operac¸a˜o da protec¸a˜o de retaguarda do rele´
7 para Falta 3
Rele´ Corrente Detectada (A)
Tempo de operac¸a˜o (ms)
Sistema Real SMA
8 645 740 226
6 1880 800 224
GD2, GD3 e GD4.
Estas simulac¸o˜es demonstram que, para o sistema tradicional a
necessidade de coordenar com os outros rele´s ate´ a extremidade do ra-
mal torna mais lenta a operac¸a˜o da protec¸a˜o. Ale´m disso, quanto mais
unidades de gerac¸a˜o distribu´ıda a` jusante do rele´ a ser coordenado,
maiores sa˜o os tempos de operac¸a˜o afim de garantir a seletividade nas
zonas protegidas, o que prejudica a velocidade da protec¸a˜o de reta-
guarda devido aos seus tempos pre´-definidos. Entretanto, como pode
ser verificado pelos valores de atuac¸a˜o da protec¸a˜o pelo SMA, a loca-
lizac¸a˜o da falta na˜o influencia no tempo de atuac¸a˜o da protec¸a˜o, isso
porque a coordenac¸a˜o ocorre de forma on-line apo´s a identificac¸a˜o do
agente (rele´ ou disjuntor) com falha.
6.3.5 Simulac¸a˜o Tipo 5: Protec¸a˜o anti-ilhamento sem neces-
sidade de func¸o˜es extras
Conforme ja´ mencionado, os ajustes fornecidos pela distribui-
dora de energia possuem o objetivo de apenas isolar a falta do sistema
principal, sendo de responsabilidade do acessante a protec¸a˜o da rede
isolada e poss´ıveis ilhamentos. Entretanto, para demostrar a flexibili-
dade alcanc¸ada utilizando o SMA, foi implementada uma filosofia di-
ferenciada para situac¸o˜es em que e´ de responsabilidade dos agentes do
sistema evitar o ilhamento. Essa diferenc¸a foi descrita na sec¸a˜o 5.2, e
para o operador significaria apenas a escolha no SMA entre o agente
Configurador com a protec¸a˜o anti-ilhamento e o sem esta protec¸a˜o. Ja´
para a concessiona´ria com a protec¸a˜o tradicional, seriam necessa´rios
novos estudos para os novos ajustes e novas funcionalidades ale´m da
necessidade de ida a campo para a mudanc¸a desses paraˆmetros.
Para demonstrar isso, e´ necessa´rio que se fac¸a uma mudanc¸a
no sistema-teste para que se acrescente alguma carga distribu´ıda no
sistema. Na Figura 6.12 e´ mostrado um caso em que uma carga foi
conectada a` unidade GD3, e uma falta trifa´sica e´ simulada na Linha 2
(90%). E´ poss´ıvel verificar que com a operac¸a˜o da protec¸a˜o tradicional
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com os ajustes atuais, Tabela 12, uma ilha seria formada com a carga
junto a` GD3. Caso fosse de interesse da distribuidora garantir que
na˜o haja o ilhamento, novas funcionalidades e novos ajustes seriam
necessa´rios. E este problema se repetiria a cada nova carga adicionada
no sistema.
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Figura 6.12 – Simulac¸a˜o anti-ilhamento
Tabela 12 – Tempo (ms) de operac¸a˜o da protec¸a˜o do sistema tradicional
para falta trifa´sica na linha 3
Rele´ Corrente Detectada (A) Tempo de operac¸a˜o (ms)
5 1884 850
6 1008 360
Ja´ para o SMA, agora ajustado para a protec¸a˜o anti-ilhamento,
parte da troca de mensagem entre os agentes pode ser verificada na
Figura 6.13. Em azul esta˜o as mensagens do agente Coordenac¸a˜o soli-
citando a protec¸a˜o prima´ria para o Configurador e sua resposta, e em
seguida as mensagens em vermelho, no sentido do agente Coordenac¸a˜o
para os agentes Rele´, esta˜o os request de bloqueio do disjuntor, e em
amarelo os de abrir o disjuntor. Os tempos de atuac¸a˜o do SMA sa˜o
mostrados na Tabela 13.
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Tabela 13 – Tempo (ms) de operac¸a˜o da protec¸a˜o do SMA para falta
trifa´sica na linha 3 com protec¸a˜o anti-ilhamento
Rele´ Corrente Detectada (A) Tempo de operac¸a˜o (ms)
5 1884 81
6 1008 82
9 340 82
Veˆ-se que os rele´s que operam sa˜o os da linha 2 para isolar a
falta e tambe´m o rele´ 9 da PCH com a carga para garantir que na˜o
haja ilhamento. Ao contra´rio da protec¸a˜o tradicional, caso mais cargas
sejam adicionadas ao sistema na˜o e´ necessa´rio nenhuma mudanc¸a no
sistema. Isso porque as regras do sistema especialista sa˜o gerais, bas-
tanto que seja inclu´ıda no arquivo de dados do sistema a informac¸a˜o
da carga conectada no circuito.
Uma observac¸a˜o quanto aos ajustes do sistema real para corren-
tes reversas nos rele´s das PCHs deve ser feita. Em conversa com os
especialistas responsa´veis por tais ajustes foi esclarecido que o valor de
200 ms para a operac¸a˜o, e na˜o de forma instantaˆnea, foi obtido atrave´s
de diversos testes em que verificou-se que valores menores causavam
muitas atuac¸o˜es indevidas devido a alta sensibilidade a` transito´rios.
Tendo isso, os tempos de atuac¸a˜o da protec¸a˜o prima´ria sofreriam um
acre´scimo caso fosse levado em considerac¸a˜o um delay afim de evitar
tais operac¸o˜es indevidas. Ou tambe´m, poderia ser criada uma func¸a˜o
no agente para a ana´lise dessas correntes em que determinadas situac¸o˜es
de transito´rio fossem desconsideradas, na˜o sendo enta˜o um delay pre´-
definido para todas as situac¸o˜es.
6.4 CONCLUSO˜ES
Neste cap´ıtulo foi poss´ıvel verificar atrave´s dos resultados apre-
sentados as vantagens oferecidas pelo Sistema Multiagente proposto
considerando o comparativo realizado com o sistema-teste utilizado.
Com a simulac¸a˜o realizada na subsec¸a˜o 6.3.1 o funcionamento do sis-
tema foi explorado de forma mais detalhada, assim como foram mostra-
das algumas ferramentas utilizadas para o acompanhamento das men-
sagens trocadas entre os agentes, aspecto fundamental para a obtenc¸a˜o
dos resultados.
Uma caracter´ıstica importante do sistema-teste e´ a ligac¸a˜o delta-
estrela dos transformadores de conexa˜o das unidades de GD ao sistema,
que impede a detecc¸a˜o de uma falta fase-terra apo´s a desconexa˜o com
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o sistema principal apenas com a protec¸a˜o de sobrecorrente. Com isso,
duas situac¸o˜es podem ocorrer: ilhamento com a falta caso o subsis-
tema possua uma carga, ou caso na˜o haja carga na a´rea isolada, a falta
pode permanecer sem ser percebida representando perigo a`s equipes de
manutenc¸a˜o da rede ele´trica, ale´m de poder causar danos com religa-
mentos sem o conhecimento de sua existeˆncia. Foram mostradas nas
simulac¸o˜es das subsec¸o˜es 6.3.5 e 6.3.2 que com o SMA proposto na˜o
seriam necessa´rias func¸o˜es adicionais para evitar tais situac¸o˜es, tendo
em vista que apo´s a localizac¸a˜o da falta pelo SMA todos os rele´s res-
ponsa´veis pelo isolamento da falta ja´ recebem o comando de abertura.
Outro ponto demonstrado com os resultados obtidos e´ o ganho
de velocidade no tempo de operac¸a˜o das protec¸o˜es prima´ria e de re-
taguarda com relac¸o˜es ao tempo obtido com a protec¸a˜o tradicional.
Nas subsec¸o˜es 6.3.3 e 6.3.4 sa˜o expostas situac¸o˜es em que se verifica
a relac¸a˜o dos tempos de operac¸a˜o da protec¸a˜o tradicional com a loca-
lizac¸a˜o da falta, enquanto que para o SMA proposto na˜o ha´ diferenc¸a.
Isso porque a coordenac¸a˜o do SMA e´ feita de forma on-line atrave´s da
comunicac¸a˜o dos agentes. Com isso, a operac¸a˜o da protec¸a˜o do SMA
pode chegar a ser 7 vezes mais ra´pida que a tradicional.
Ale´m disso, como os agentes Rele´s possuem os ajustes tradicio-
nais para operac¸a˜o, o sistema e´ robusto em relac¸a˜o a` perda de comu-
nicac¸a˜o entre os agentes.
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7 CONCLUSO˜ES FINAIS
Os investimentos em pesquisas e novas tecnologias para os sis-
temas de poteˆncia com a finalidade de concretizar as redes inteligentes
esta˜o abrindo caminhos com novos desafios, mas ao mesmo tempo for-
necendo soluc¸o˜es e melhorias para problemas ja´ existentes. A inserc¸a˜o
de unidades de gerac¸a˜o distribu´ıda nas redes de distribuic¸a˜o ja´ e´ rea-
lidade, mas ainda existem aspectos que precisam ser melhor desenvol-
vidos para que se garanta a qualidade e seguranc¸a do fornecimento de
energia ele´trica ao mesmo tempo que isso na˜o seja uma tarefa onerosa
para as concessiona´rias.
Atrave´s das pesquisas realizadas observou-se que um dos princi-
pais aspectos impactados com a adic¸a˜o de unidades de GD e´ a protec¸a˜o
dos sistemas de distribuic¸a˜o. Da mesma forma, tambe´m verificou-se que
a abordagem de sistemas multiagentes esta´ sendo amplamente utilizada
em diversas questo˜es relacionadas a`s novas configurac¸o˜es do sistema
(adic¸a˜o de GD, microrredes e redes inteligentes). Com isso, este traba-
lho propo˜e uma arquitetura multiagente para a coordenac¸a˜o de rele´s de
sobrecorrente na protec¸a˜o de sistemas radiais na presenc¸a de gerac¸a˜o
distribu´ıda.
Com as simulac¸o˜es realizadas com os dados e verificac¸a˜o dos
ajustes disponibilizados pela distribuidora de energia foi poss´ıvel veri-
ficar pontos de complexidade para a realizac¸a˜o do projeto do sistema
de protec¸a˜o, ale´m de pontos com alto tempo de operac¸a˜o da protec¸a˜o.
Ja´ o estudo dos sistemas multiagentes permitiu que se elaborasse uma
arquitetura para o tratamento dos pontos problema´ticos identificados,
desenvolvimento do sistema proposto na plataforma JADE, e obtenc¸a˜o
dos resultados atrave´s das simulac¸o˜es realizadas no sistema implemen-
tado.
Atrave´s dos testes foi poss´ıvel observar que o sistema proposto
apresenta um tempo de operac¸a˜o para as protec¸o˜es prima´ria e de reta-
guarda significativamente menores que os tempos do sistema tradicional
devido a coordenac¸a˜o on-line atingida atrave´s da comunicac¸o˜es entre
agentes, independentemente da localizac¸a˜o da falta. Ale´m disso, para a
protec¸a˜o tradicional o tipo de ligac¸a˜o dos transformadores delta-estrela
na conexa˜o das unidades de GD no sistema acarreta problemas em fal-
tas fase-terra, o que na˜o ocorre no SMA proposto, pois o isolamento da
falta e´ garantido com os comandos de abertura enviados a todos os rele´s
logo apo´s a localizac¸a˜o da falta ser feita pelo SMA. Outra caracter´ıstica
importante do SMA desenvolvido e´ que a adic¸a˜o de novos componentes
114
(novos agentes Rele´s, devido a` instalac¸a˜o de novas unidades de GD) na
plataforma e´ feita de forma automa´tica pelo sistema, bastando apenas
a inclusa˜o dos novos dados do sistema nos arquivos de dados. Assim,
na˜o ha´ necessidade de serem refeitos os estudos de protec¸a˜o a cada novo
elemento adicionado ao sistema.
7.1 SUGESTO˜ES PARA TRABALHOS FUTUROS
Algumas sugesto˜es para trabalhos futuros sa˜o listadas abaixos:
• Adicionar funcionalidades aos agentes ja´ existentes, como rotinas
de detecc¸a˜o de falta atrave´s da ana´lise de transito´rios e identi-
ficac¸a˜o de falta ja´ isolada;
• Criac¸a˜o de agentes para considerar o ilhamento da rede, incluindo
rotinas de corte de carga com controle de qualidade de forneci-
mento de energia;
• Criac¸a˜o e adic¸a˜o de agentes para a protec¸a˜o de geradores no sis-
tema.
ANEXO A -- Ajustes dos Rele´s do Sistema-Teste
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O religador (agente Rele 5) possui seu pickup em 320 A, Time
Dial 0,22, e para Alta Corrente ajuste de 3000 A para atuac¸a˜o em 0,2
s.
Todos os rele´s e o religador utilizam a curva IEC Normalmente
Inversa
Figura A.1 – IEC Normalmente Inversa [11]
ANEXO B -- Dados originais do sistema real para ANAFAS
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